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Montage- und Betriebsanleitung

EN Installation and operating instructions NL Montage- en bedrijfsinstructies EL ZuvappoAoynon kai odnyieg Asitoupyiag

ES Instrucciones de montaje y servicio PL Instrukcja montazu i obstugi IT Istruzioni per il montaggio e I'uso

CS Navod pro montaz a provoz SV Monterings- och driftinstruktion RO Montaj si instructiuni de functionare

FR Notice de montage et de mise en HU Szerelési és hasznalati utmutato RU UHCTpyKLUs NO MOHTaXy U BBoAy B
service FI Asennus- ja kdyttoohje KkcnnyaTauuio
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Important notes

Before installing flush piping
system!

After completing the installation,
set the temperature limiter!

The fitting must be operated only
with original mesh filters and
return flow inhibitors!

Remarques importantes

Rincer les conduites avant d’ins-
taller !

Une fois le montage terminé, rég-
ler la limitation de température !
Ne faire fonctionner la
robinetterie qu'avec les filtres et
clapets de non retour d'origine !

Wichtige Hinweise

Vor Installation Rohrleitungen
gemalf DIN 1988 spiilen!

Nach erfolgter Montage die
Temperaturbegrenzung
einstellen!

Armatur nur mit original Sieben
und Ruckflussverhinderern
betreiben!

Indicaciones importantes
iEnjuagar las tuberias antes de
instalar!

jAjuste el limite de temperatura
tras realizar el montaje!

iLa griferia debe hacerse
funcionar Unicamente con los
tamices y las valvulas antiretorno
originales!

Dulezité pokyny

Pfed instalaci potrubi
proplachnéte!

Po provedené montazi nastavit
omezeni teploty!

Provozovat armaturu jen s
originalnimi sitky a zafizenimi
proti zpétnému toku!

 HEH

NL

PL

SV

HU

Fl

Belangrijke aanwijzingen

Voor installatie buisleidingen
spoelen!

Na de montage de temperatuur-
begrenzing instellen!

Armatuur alleen met originele
zeven en terugstroomkleppen
gebruiken!

Wazne wskazowki

Przed instalacjg przeptukac rury!
Po zakonczeniu montazu ustawic
ograniczenie temperatury!
Armatury nalezy uzywac wytgcznie
z oryginalnymi sitkami i zaworami
zwrotnymi!

Viktiga informationer

Spola igenom rorledningarna
fore installation!

Nar monteringen har gjorts skall
temperaturbegransningen stallas
in!

Anvand armaturen endast med
originalsilar och originalaterflo-
desforhindrare!

Fontos utasitasok

Telepités el6tt dblitse at a
csBvezetékeket!
Osszeszerelést kovetben allitsa
be a hémeérséklet-korlatozast!
Az armaturat kizarolag eredeti
szlrékkel és visszafolyas-
gatldkkal lzemeltesse!

Tarkeita ohjeita

Huuhtele putkijohdot ennen
asennusta!

Saada asennuksen jalkeen
[&mpédtilan rajoitus!

Kayta varusteet vain
alkuperaisten sihtien ja takaisin-
virtauksen eston kanssa!

EL

RU

RO

ZNUAvTIKEG 0dnyieg

Mpiv amrd Tnv eykatdoToon
EETAUVETE TIC CWANVWOEIG!

AQou yivel N cuvapuoAdynon
puBpioTe 10 6pIo TNG BeppoKpaaiag!
H utTaTopia va Asitoupyei Jovo e
YVAOIO KOOKIVA KAl oUOTAPaTA
avaoxeong Tng avappong!

Avvertenze importanti

Sciacquare le tubazioni prima di
installare!

Una volta terminata l'installazione,
impostare la limitazione di
temperatura!

Utilizzare la rubinetteria
esclusivamente con i filtri e le
valvole antiriflusso originali!

BaxHble ykasaHus

Mepen MHCTannAUMEN NPOMbITh
Tpy6ku!

lMocne MoHTaxa OTperynMpoBaTb
TemnepaTtypHbln npegen!
JKcnnyaTMpoBaTb apMaTypy TONbKO
C OpUrMHanbHbIMK UNETPamn 1
KnanaHamu o6paTHOro TeveHus!

Indicatii importante

A se spala conductele de tevi
fnaintea instalatjei!

A se regla limitarea temperaturii
dupa montarea efectuata!

A nu se lua in functiune armatura
decét cu site originale si cu
clapete antiretur!

<
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EN Technical data

Minimum flow pressure 1,0 bar
Maximum operating pressure 10 bar
Recommended flow pressure 3 bar

Volume flow 0,10 I/s

Flow duration

DE Technische Daten

MindestflieRdruck 1,0 bar
Maximaler Betriebsdruck 10 bar
Empfohlener FlieRdruck 3 bar

Volumenstrom bei 3 bar FlieRdruck 0,101/s

FlieRzeit 5 - 20 s einstellbar
NL Technische gegevens

Minimale dynamische druk 1,0 bar

Maximale werkdruk 10 bar

Aanbevolen dynamische druk 3 bar

Volumestroom 0,10 /s

Stromingstijd

SV Tekniska data

Minsta hydrauliska tryck 1,0 bar
Maximalt drifttryck 10 bar
Rekommenderat hydrauliskt tryck 3 bar
Volymstrém 0,101/s
Flyttid 5 - 20 s installbar

IT Specifiche tecniche

Pressione idraulica min. 1,0 bar
Pressione di esercizio max. 10 bar
Pressione idraulica consigliata 3 bar

Portata volumetrica 0,10 l/s

Durata di flusso

CS Technické udaje

Minimalni pratocny tlak 1,0 bar
Maximalni provozni tlak 10 bar
Doporuceny pritoény tlak 3 bar

Pratok 0,10 /s

Doba pratoku

EL Texvikd oToixeia

EAaxioTn mricon pong 1,0 bar
Méyiotn Tieon Aeitoupyiag 10 bar
Mpoteivouevn TTiecn porg 3 bar

PuBuog oykoPETPIKAG TTOPOXTS 0,10 1/s

5 - 20 s adjustable

5 - 20 s instelbaar

impostabileda5-20 s

nastavitelna 5-20 s

FR

ES

PL

FI

RU

HU

RO

Données techniques

Pression dynamique minimale 1,0 bar
Pression de service maximale 10 bars
Pression dynamique recommandée 3 bars

Débit volumique 0,10 /s

Durée d'écoulement 5-20 sréglable

Datos técnicos

Presion minima de flujo 1,0 bar
Presion maxima de servicio 10 bares
Presion de flujo recomendada 3 bares
Flujo volumétrico 0,101/s

Tiempo de corriente 5 - 20 s ajustable

Dane techniczne

Minimalne ci$nienie przeptywu 1,0 bar
Maksymalne cisnienie robocze 10 baréw
Zalecane ci$nienie przeptywu 3 baréw
Objetosciowe natezenie przeptywu 0,101/s

Czas przeptywu 5 - 20 s z mozliwoscig ustawienia

Tekniset tiedot

Vahimmaisvirtauspaine 1,0 bar
Suurin kdyttdpaine 10 bar
Suositeltava virtauspaine 3 bar
Tilavuusvirta 0,101/s
Juoksuaika 5 - 20 s sadadettavissa
TexHWU4eckne xapakTepUCTUKK

MuHMManbHBIV rMapaBnMyYeCcknin Hanop 1,0 6ap
MakcumanbHoe pabovee aasneHve 10 6ap
PekomeHgyembin rugpaenuyeckuin Hanop 3 6ap
O6beMHbIN pacxoq 0,10 n/cex

Bpems npotekaHus 5 - 20 cek. perynupyemoe

Miszaki adatok

Minimalis aramlasi nyomas 1,0 bar
Maximalis izemi nyomas 10 bar
Javasolt aramlasi nyomas 3 bar
Volumenaram 0,10 l/s

Aramlasi idé 5 - 20 s kdzott allithatd be
Datele tehnice

Presiune minima a curgerii 1,0 bar
Presiune maxima de functionare 10 bari
Presiune de curgere recomandata 3 bari
Fluxul volumic 0,10 I/s

Xpbvog porig 5-20 s puBuifduevog Timp de curgere Reglabildela5-20s
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Montage

EN |Installation
FR Montage
ES Montaje
CS Montaz

NL Montage
PL Montaz

SV Montering
HU Szerelés
FI Asennus

N 13 mm

EL X>uvappoAdynon
IT Montaggio

RU MoHTax

RO Montaj

M 19 mm
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Funktion

EN Function
FR Fonctionnement
ES Funcién
CS Funkce

NL Werking
PL Funkcja
SV Funktion
HU Funkcio
Fl Toiminto

FlieRzeit einstellen

EN Adjust flow duration

FR Régler la durée d'écoulement
ES Ajustar el tiempo de flujo

CS Nastavit dobu pratoku

NL Stromingstijd instellen
PL Ustawi¢ czas przeptywu
SV Stalla in flytférmigan
HU Aramlasi idé beallitasa
Fl Aseta virtausaika

QO 2

EL Aeitoupyia

IT Funzionamento
RU ®yHKUMOHMpOBaHWe
RO functie

EL PUBuion Tou xpdvou pong

IT Impostazione della durata di flusso
RU PerynupoBka BpemMeHu NcTe4eHumst
RO A se regla timpul de curgere
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Temperaturbegrenzung einstellen

EN Set the temperature limiter NL Temperatuurbegrenzing instellen EL PuBuion opiou Bepuokpaciog

FR Régler la limitation de température PL Ustawi¢ ograniczenie temperatury IT Impostare la limitazione di temperatura
ES Ajuste el limite de temperatura SV Stall in temperaturbegransningen RU ycraHOBWTb OorpaHuyeHre no Temneparype
CS Nastavit omezeni teploty HU Hémérsékletkorlatozas beallitva RO A se regla limitarea temperaturii

FI Saada lampdtilan rajoitus

\ 2mm = 2mm
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Wartung

EN Maintenance
FR Maintenance
ES Mantenimiento
CS Varovani

NL Onderhoud
PL Konserwacja
SV Underhill

HU Figyelmeztetés
FI Huolto

A=——, 19 mm

EL T[pogidotroinon

IT Manutenzione

RU TexHuyeckoe obenyxvisaHve
RO Avertisment
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Funktionsteil ausbauen

EN Remove functional part NL Functie-element demonteren

FR Démonter I'élément fonctionnel PL Wymontowaé element funkcjonalny
ES Desmontar la pieza funcional SV Bygga ut funktionsdelen

CS Demontovat funkgi dil HU Funkcionalis elem kiszerelése

FlI Kunnossapito

EL Agaipeon Tprpatog Asitoupyiag

IT Smontaggio dell'elemento funzionale
RU [lemoHTax chyHKUMOHANbLHON AeTanm
RO A se demonta piesa functionala
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Ersatzteile

EN Replacement parts
FR Piéces de rechange
ES Piezas de recambio
CS Nahradni dily

2000104691 @) — 5

7612982011955
N
|
|
én\‘
2000105106 %?
7612982122224

NL Reserveonderdelen
PL Czesci zamienne
SV Reservdelar

HU Pdétalkatrészek

Fl Varaosat

EL AvToAAGKTIKG

IT Pezzi di ricambio
RU 3anuactu

RO Piese de schimb

“;:f&~2000105624

7612982094040

2000104913
7612982121371

o)) —— 2000104390

7612982096860

EN a) 10 pieces FR a) 10 piéces DE a) 10 Stick ES a) 10 piezas CS a) 10 kusl

NL a) 10 stuk PL a) 10 sztuk SV a) 10 styck HU a) 10 darab FI a) 10 kappaletta
EL a) 10 tepdyia IT a)10 pezzi RU a) 10 wryk RO a) 10 bucati
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Zubehor

EN Accessories
FR Accessoire
ES Accesorios
CS Prislusenstvi

f\\
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HYGIENE g
UnIT

®

NL Toebehoren
PL Akcesoria
SV Tillbehor
HU Alkatrész
Fl Varusteet

7

EL Aecoudp
IT Accessori
RU [MpuHagnexHoctn
RO Accesorii

oy || ——— 2030004943

Y —
(—

U\HIIIIIIIIIII||IIIIIIIIII|I||\IHW

= —

Y —

- —
)

—aul

7612982200090

2000102690
7612982016745

FRANKE

14

WASHROOM
SYSTEMS

ZMI_001_2030008500-AQUA210_#SALL_#AQU_#V6.fm



Notizen

Wy ON# NOV# TIVS# 0L2VNOV-00$8000£0Z° LOO INZ

° FRANKE

WASHROOM
SYSTEMS



ALG

SARL BFIX

Résidence Chaabani

Val d'Hydra part N°06-C Hydra 08
DZ-16035 HYDRA-ALGER / Algeria
t: +213 (0)21 60 13 60

e: customer@bfixgroupe.com

AUS

PR Kitchen and Washroom Systems Pty Ltd
83 Bangholme Road

Dandenong South VIC 3175

t: +61 (0)3 9700 9100

e: info@prks.com.au

AUT

Franke GmbH

Oberer Achdamm 52
6971 Hard / Austria

t: +43 (0)5574 6735 0

e: ws-info.at@franke.com

BEL

Franke N.V.

Ring 10

9400 Ninove / Belgium

t: +32 (0)54 310130

e: ws-info.be@franke.com

CAN

Franke Kindred Canada Limited
1000 Franke Kindred Road
Midland, Ontario L4R 4K9 / Canada
t: +1 855 446 5663

e: ws-info.ca@franke.com

CZE

Franke Aquarotter GmbH
Parkstrasse 1 - 5

14974 Ludwigsfelde / Germany
t: +420 281 090 429

e: ws-info.cz@franke.com

EGY

Franke Kitchen Systems Egypt S.A.E.
1st Industrial Zone

6th October City, Cairo / Egypt

t: +202 3828 0000

e: ws-info.eg@franke.com

FIN/ SWE / NOR/DEN / EST
Franke Finland Oy

Vartiokuja 1

76850 Naarajaervi / Finland

t: +358 (0)15 3411 1

e: ws-info.fi@franke.com

FRA

Franke GmbH

Oberer Achdamm 52
6971 Hard / Autriche

t: 0800 909 216

e: ws-info.fr@franke.com

GBR/IRL

Franke Sissons Ltd.

Carrwood Road

Chesterfield S41 9QB / United Kingdom
t: +44 (0)1246 450 255

e: ws-info.uk@franke.com

GBR

Dart Valley Systems Ltd.

Kemmings Close. Long Road,
Paignton TQ4 7TW / United Kingdom
t: +44 (0)1803 529 021

e: sales@dartvalley.co.uk

GER

Franke Aquarotter GmbH
Parkstrasse 1-5

14974 Ludwigsfelde / Germany
t: +49 (0)3378 818 0

e: ws-info.de@franke.com

GEO

Franke Caucasus Ltd.
7, Agladze Street
Thilisi, 0154 / Georgia
t: +995 (0)32 2351672
e: info@franke-ge.com

ITA

Franke GmbH

Oberer Achdamm 52
6971 Hard / Austria

t: 800 789233

e: ws-info.it@franke.com

NED

Franke N.V.

Ring 10

9400 Ninove / Belgium

t: +31 (0)492 72 82 24

e: ws-info.nl@franke.com

POL

Franke Aquarotter GmbH
Parkstrasse 1-5

14974 Ludwigsfelde / Germany
t: +48 (0) 22 711 61 17

e: ws-info.pl@franke.com

POR

Franke Portugal S.A.

Estrada de Talaide, Edificio 3, Cruzamento
de Sao Marcos, 2735-531 Cacém / Portugal
t: +351 (0)21 426 9670

e: ws-info.pt@franke.com

RSA

Franke Kitchen Systems (Pty) Ltd.
1194 South Coast Road

4060 Mobeni / South Africa ZAF
t: +27 (0)31 450 6300

e: ws-info.za@franke.com

RUS

Franke Neva GmbH

Volgogradsky prospect, 43 building 3
109316 Moscow / Russia

t: +7 495 225 56 58

e: fs-info.ru@franke.com

SLO

Barjans d.o.o.

Pod Hrusevco 20

1360 Vrhnika / Slovenia
t: +386 (0)1 750 66 40
e: info@barjans.si

Sul

Franke Washroom Systems AG
Franke-Strasse 9, Postfach 237
4663 Aarburg / Switzerland

t: +41 (0)62 787 3131

e: ws-info.ch@franke.com

SVK

INGEMA s.r.0.

Mocarianska 1

071 01 Michalovce / Slovakia
t: +421 (0)56 640 36 12

e: ingema@ingema.sk

TUN

HANDASSA GROUP

48 Av. Taieb Mhiri Imm. Les Jasmins apt. n°5.
2080 Ariana / Tunisia

t:+216 (0)71 702 272

e: info@handassagroup.com.tn

TUR

Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve
Tic. A.S

Gebze Organize Sanayi Bolgesi
Tembelova Alani 3500 sokak No: 3503
Gebze, Kocaeli / Turkiye

t: +90 (0)262 644 6595

e: ws-info.tr@franke.com

UAE

Franke L.L.C

P.O. Box 14511

Ras Al Khaimah / United Arab Emirates
t: +971 (0)7 2034 700

e: ws-info.ae@franke.com

USA

Franke Kindred Canada Limited
1000 Franke Kindred Road
Midland, Ontario L4R 4K9 / Canada
t:+1 855 526 0503

e: commercial-info.us@franke.com

Other East-European Countries
(HU/RO/BG/CRO/SRB/BIH/UKR)

Franke Aquarotter GmbH
Parkstrasse 1 - 5

14974 Ludwigsfelde / Germany
t: +49 (0)3378 818 0

e: ws-info.de@franke.com

Other Countries:

Franke GmbH

Oberer Achdamm 52
6971 Hard / Austria

t: +43 (0)5574 6735 0

e: ws-info.int@franke.com




