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0Svenska

ECC2-funktionskontrollenhet - A3000 open med 
ethernetanslutning, 230 V AC/24 V DC

Innehållsförteckning

1.  Förkortningar och enheter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
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1. Förkortningar och enheter

2. Teckenförklaring

Varning!
Om varningarna inte beaktas kan det leda till livsfarliga situationer och svåra person-
skador.

Observera!
Om varningarna inte beaktas kan det leda till sakskador.

☞ Viktigt!

Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till att produkten inte fungerar som den 
ska.

☞ Information om optimalt handhavande.

3. Garanti

Vi ansvarar enligt de allmänna leverans- och affärsvillkoren.
Använd endast originalreservdelar!

4. Viktig information

• Montering, idrifttagning och underhåll får endast utföras  fackfolk; alla arbeten ska 
utföras enligt medföljande anvisning och enligt gällande bestämmelser och veder-
tagna tekniska normer och regler.

• Beakta anslutningsvillkoren från lokala vatten- och energiverk.

EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

RCD Residual Current Protective Device,
jordfelsbrytare

SELV Safety Extra Low Voltage, klenspänning

UPS Avbrottsfri kraftförsörjning

EA-nr Europeiskt artikelnummer

FAR-best.nr Franke Aquarotter beställningsnummer

Omräkning 1 mm = 0,03937 tum

1 tum = 25,4 mm

På bilderna är alla längduppgifter i mm.
4
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• Använd endast enheten i torra utrymmen på grund av skyddsklassen IP 20.

• Enheten får endast anslutas till system i skyddsklass III (SELV).

• Under garantitiden får den fabriksförinställda utgångsspänningen på 24V endast 
ändras av Franke-Aquarotter kundtjänst.

• Elanslutningen ska säkras med en jordfelsbrytare (RCD).

• Sörj för tillräcklig kylning. För obehindrad lufttillförsel måste avståndet till andra 
komponenter vara minst 15 mm.

• Rätten till ändringar förbehålls.

5. Användning

ECC2-Funktionsstyrenhet - A3000 open med Ethernet- och CAN-bussanslutning. 
För anslutning av AQUA 3000 open armaturer/systemelektronikmoduler för ström-
försörjning och extern kontroll, såsom armaturinställning och kommunikation. För 
montering på en 35 mm standardskena i kopplingsskåpet på plats, för väggmon-
tering eller i ett elektriskt distributionssystem i enlighet med de gällande VDE-
bestämmelserna.

Funktioner för de integrerade digitala ingångarna med LED-statusvisning:

– Kontroll av en termisk desinfektion

– Kvittering av samlade felmeddelanden

– Programlägesomkoppling (t.ex. natt- eller semesterläge)

Funktioner för de integrerade digitala potentialfria utgångarna med LED-status-
visning:

– Kontroll av en termisk desinfektion

– Visning av samlade felmeddelanden

Lagring av statistiska data med datum- och klocktid, tillgänglig via USB-gränssnittet i 
CSV-format.

Extrafunktioner kan ställas in via webbläsare:

– Rengöringsavstängning

– Utlösning av hygiensköljningar

– Samtidighetsundertryckning

– Sekvenskontroller

– Systemsköljning

– Flödestidsreducering
5
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6. Teknisk data

Produktgrupp: Primär nätdel (enfas, primärswitchande inbyggd 
strömförsörjning med Ethernet-CAN-koppling)

EMC: EN 61000-6-3 (störemission)
EN 61000-6-2 (störbeständighet)

Elsäkerhet: EN 60950

Skyddsklass IP 20

Skyddsklass: I

Provspänning: 4,2 kV DC

Mått B × H × D: 144 × 144 × 130 mm

Omgivningstemperatur: -10°C till +60°C/70°C under 10 min

Kylning: naturlig konvektion

Luftfuktighet: 100% relativ fuktighet
Det får inte finnas någon kondens när enheten tas i 
drift.

Lagertemperatur: -40°C till +80°C

Långtidsförvaring: För att kondensatorernas funktion ska upprätthållas 
måste apparaten anslutas till nätspänning minst 5 
minuter vartannat år.

Ingång

Ingång AC: Märkspänning 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Märkström: 0,6 A vid 230 V AC

Överspänningsskydd: Varistor i ingångskretsen

Anslutningar: 3 ×1,5 mm²

Utgång

Utgång DC (SELV): Märkspänning 24 V DC
Intervall 22 – 28 V (förinställd på 24 V)

Märkström: 2,5 A vid 24 V AC

Rippel: 150 mVpp (vid 20 MHz)

Verkningsgrad: 89 %

Strömbegränsning: fr.o.m. 1,1 × Imärk

Anslutningar: WAGO multikontaktsystem serie 734 för max. 1,5 
mm²

Digitala anslutningar

Anslutningsmöjligheter: Ethernet, USB 2.0, o.s.v.

Anslutningar: WAGO multikontaktsystem serie 734 för max. 1,5 
mm²
6
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7. Speciella egenskaper

• Brett inspänningsområde för växelström

• Underhållsfri

• Tomgångsskyddad

• Kortslutningsskydd

• Inbyggd säkring skyddar ingångs- och utgångssidan

• Elektronisk U/I-regulator skyddar utgångssidan

• Inställbar utgångsspänning

• Parallellkoppling möjlig vid fabriksinställd utgångsspänning på 24 V

☞ Under garantitiden får den fabriksförinställda utgångsspänningen på 24 V endast 
ändras av Franke-Aquarotter kundtjänst.

• Övervakning genom integrerad Ethernet-CAN-modul

• Anslutningsmöjlighet för UPS

• USB-gränssnitt för offline-datatransport till PC, RJ45-uttag för 10/100 Mbit 
Standard Ethernet för PC- eller byggnadsnätverk

• Gränssnitt för valfri utbyggnadsmodul (I/O) och radiomodul (GSM)

• GLT-anslutning möjlig via dataprotokollen BacNet - IP, KNX - IP, ModBus - TCP 
och OPC

• Visualisering och parametrisering av armaturnätverket via integrerad display eller 
webbläsare

8. Mått

9. Anslutningar

1 Fack för USB-minne (uppdateringar och lagring av statistiska data)

2 RJ45-gränssnitt för datakommunikation
(LAN och GLT)

3 Servicegränssnitt RS232

4 Anslutning systemkablar (driftspänning och CAN-bussystem; max. 32 armaturer)

5 Insticksplats för UPS-strömförsörjning (tillval)

6 Insticksplats för radiomodul (tillval)

7 Insticksplats för utbyggnadsmodul (tillval)

8 Nätanslutning

9 Anslutningar för in- och utgångar (extra funktioner)

10 Display med menytangenter (se kapitel 12.)
7
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Ingångar
Ingång 1 … Termisk desinfektion
Ingång 2 … Avbrott termisk desinfektion
Ingång 3 … Kvittering utgångar
Ingång 4 ... Set-omkoppling

Utgångar
Utgång 1 … Termisk desinfektion aktiv
Utgång 2 … Termisk desinfektion 

Avbrott (manuellt)
Utgång 3 … Termisk desinfektion 

Säkerhetsavbrott
Utgång 4 … Samlingsfelmeddelanden
RD … red (röd)
BU … blue (blå)
WH … white (vit)
BK … black (svart)

10. Anslutningstilldelningar

SELV-Strömförsörjning och databuss (systemkabel)

Stift Signal Nivå Ström Funktion

1 Data-L ±0,2 V DC till 
±5 V DC Databuss för buss-

enhet2 Data-H ±0,2 V DC till 
±5 V DC

3 GND 0 V DC Referens för buss-
enhet genomgående

4 24 V 24 V DC 2,5 A Försörjningsspänning 
för buss-enhet 
genomgående

5 Data-L ±0,2 V DC till 
±5 V DC Databuss för buss-

enhet6 Data-H ±0,2 V DC till 
±5 V DC

7 GND 0 V DC Referens för buss-
enhet genomgående

8 24 V 24 V DC 2,5 A Försörjningsspänning 
för buss-enhet 
genomgående
8
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UPS (batterimodul)

Fabriksinställningar:
Digitala ingångar IN1 till In4 (ingång) och 
digitala utgångar OUT1 till OUT2 (utgång)

Funktion:
Startkommando termisk desinfektion

☞ Kontakten måste vara sluten minst 5 sekunder och får inte vara sluten längre 
än 2 minuter

Funktion:
Avbrott termisk desinfektion

☞ Aktiveras genom en impuls.

• Den termiska desinfektionen avbryts.

• Efter en säkerhetstid på minst 30 sekunder spolas armaturerna och anläggningen 
återgår till normalt driftläge. Processen protokolleras som "ej lyckad".

• Armaturerna startar avkylningsfasen.

Funktion:
Kvittering utgångar

☞ Aktiveras genom en impuls

• Alla digitala utgångar återställs.

Stift Signal Nivå Ström Funktion

1 UPS LOW  UPS ansluten

HIGH Ingen UPS ansluten

2 GND Referens

3 24 V 24 V DC 2,5 A Försörjningsspänning för 
buss-enhet genomgående

Stift: Signal: Nivå vid funktion:

Ingång 1 IN1 LOW

Stift: Signal: Nivå vid funktion:

Ingång 2 IN2 LOW

Stift: Signal: Nivå vid funktion:

Ingång 3 IN3 LOW
9
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Funktion:
Zonomkoppling
för t. ex.: sommar-/vintertid, dag-/nattläge eller rum används/används inte.

☞ Ingången kan anslutas till en brytare, en timer eller GLT-kontakt.

• Funktionen beror på elektronikmodulernas program-ID. 

Funktion:
Reläkontakt 48 V DC/1 A och 240 V AC/2 A
Är associerad med den termiska desinfektionen.

☞ Normal funktion: Permanent "PÅ" under den termiska desinfektionen

• Kvittering, se IN3

Funktion:
Reläkontakt 48 V DC/1 A och 240 V AC/2 A
Är associerad med den termiska desinfektionen.

☞ Normal funktion: Permanent "PÅ", om den termiska desinfektionen avbröts 
manuellt.

• Kvittering, se IN3

Funktion:
Reläkontakt 48 V DC/1 A och 240 V AC/2 A
Är associerad med den termiska desinfektionen.

☞ Normal funktion: Permanent "PÅ", om den termiska desinfektionen avbröts av 
systemet.

• Kvittering, se IN3

Stift: Signal: Nivå vid funktion:

Ingång 4 IN4 HIGH–zon A
LOW–zon B

Stift: Signal:

OUTPUT1 OUT1

Stift: Signal:

OUTPUT2 OUT2

Stift: Signal:

OUTPUT3 OUT3
10
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Funktion:
Reläkontakt 48 V DC/1 A och 240 V AC/2 A
Är associerad med de samlade felmeddelandena.

☞ Normal funktion: Permanent "PÅ", om ett felmeddelande väntar.

• Kvittering, se IN3

11. Montering

☞ Vid montering av flera enheter måste avståndet till andra komponenter vara minst 
15mm för att säkerställa obehindrad lufttillförsel.

☞ Fäst ECC2-funktionskontrollenheten (1) på en skena.

11.1 Snäpp in den nedre kanten (3) i skenan.

11.2 Tryck upp ECC2-funktionskontrollenheten.

11.3 Snäpp in den övre kanten (2) i skenan.

11.4 Anslut systemkabeln (4).

Anslut in- och utgångskabel (5)

☞ Arean för in-/utgångskabeln kan uppgå till max. 1,5 mm².

11.5 Avisolera kabeländarna för in-/utgångskabeln 8 mm.

☞ Sätt fast ändhylsor på de flexibla elkablarna.

11.6 Anslut in-/utgångskablarna enligt översikten av anslutningarna (se kapitel 9.).

11.7 Anslut de önskade tillvalsenheterna.

11.8 Stick in nätkontakten i uttaget.

• Efter påkoppling av driftspänningen visas startskärmen på displayen

Stift: Signal:

OUTPUT4 OUT4
11
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12. Display med menytangenter 

Cancel, avbryter alla användningsförlopp 
eller hoppar tillbaka en menynivå

Markör upp, går en rad uppåt i menyerna

Markör ner, går en rad nedåt i menyerna

Markör höger, flyttar markören i menyn 

Markör vänster, flyttar markören i menyn 

Enter, mottar nytt värde resp.går vidare till 
nästa menynivå
12



Z
M

I_
0

0
1

_2
0

0
01

0
8

12
3

-Z
A

3O
P

00
11

_
#

S
S

V
_#

A
Q

U
_#

V
1

.fm
13. Behörigheter/lösenord

Behörighetsnivå
För att kunna se och ändra driftsparametrar inuti multifunktionsnätdelsstyrningen 
finns olika behörighetsnivåer tillgängliga:

Mata in lösenord (PIN-kod)

Återställa behörighetsnivå
Behörighetsnivån måste återställas om t.ex kontrollenheten efter användning på 
nivån Tekniker direkt måste skyddas mot obehörig åtkomst.

☞ Behörighetsnivån återställs automatiskt när ingen inmatning har skett på styrningens 
kontrollpanel under mer än 4 minuter.

13.4  Tryck in tangenten  under ca. 3 sekunder

• Behörighetsnivån återställs till Personal.

Nivå Personal Inget lösenord behövs, bara visning av vissa 
parametrar

Nivå Tekniker Kund-/Operatörslösenord - alla åtkomstbehörig-
heter för att ändra, lagra, etc. 
Lösenorden består av en 5-positions sifferkod.

13.1 Tryck på  -knappen

13.2 Ställ in önskad siffra med knapparna 
 och .

13.3 Hoppa till nästa position med 
tangenten .

☞ Om PIN-koden skrivits in på rätt sätt visas huvudmenyn på displayen. Om ett 
felaktigt nummer bekräftats med Retur-tangenten, visar indikatorn i menyn fortfa-
rande "Ange PIN-kod:"

PIN

0 0 0 0 0
13
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14. Visning Nivå Personal

Efter påkoppling av driftspänningen visas 
startskärmen

14.1 Ställ in önskad sida med tangenterna 
 och .

Sida 1
Visar hur många armaturer som är 
anslutna och i drift.
t.ex.: 8 av 10 anslutna armaturer är i 
drift

Sida 2
Visar driftspänningen för armatu-
rerna.

Sida 3
Visar 

– hur många felmeddelanden är 
lagrade.

– de senaste 5 felmeddelandena 
med datum, klocktid och felkod 
(se kapitel 21.).

Sida 4
Visar vilken version av systempro-
gramvaran som är installerad på 
ECC2-funktionskontrollenheten.

Sida 5
Visar vilka enhets- och nätverksiden-
tifierare som ECC2-funktionskontrol-
lenheten har.

ECC2 ECC-namn

22.01.2013

14:21

Meny

Sida 1 Modul
Armaturer

8/10

Sida 2 Spänning

24,63 V

Sida 3 Fel (9)
22.01.2013 13:43 1000
22.01.2013 13:39 1
22.01.2013 13:36 1
22.01.2013 07:50 1
18.01.2013 08:52 1

Sida 4 Version
Version x.xx

Sidan 5 Statisk IP
IP 10.222.48.226
NM 255.255.0.0
GW 10.222.0.50
DNS
MAC 00-04-A3-87-3D-B5
14
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15. Inställningar nivå Tekniker

15.1 Mata in PIN-koden (se kapitel 13.).

• Huvudmenyn visas.

15.2 Välj önskad meny med tangenterna 
 och .

15.3 Bekräfta med tangenten .

• Den önskade menyn öppnas.

Nätverkskonfiguration

15.4 Välj menyn "Nätverkskonfig.".

15.5 Välj önskat nummer med tangen-
terna  och .

15.6 Välj önskat talblock med tangenterna 
 och .

15.7 Ställ in önskat tal med tangenterna 
 och .

15.8 Bekräfta med tangenten .

• Inmatningarna lagras.

• Huvudmenyn öppnas.

eller

Tryck på  -knappen.

• Inmatningarna lagras inte.

• Huvudmenyn öppnas.

Huvudmeny
Nätverkskonfig.
Datum-/tidsformat
Ställ in datum/tid
Temperatur
Omstart

OKAvbrott

Nätverkskonfiguration
IP 010.222.048.222
NM 255.000.000.000
GW 010.222.000.050
DNS 255.000.000.000

OKAvbrott
15
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Datum-/tidsformat

15.9 Välj menyn "Datum-/tidsformat".

15.10 Välj önskat format med tangenterna 
 och .

15.11 Tryck på  -knappen.

15.12 Ställ in önskat format med tangen-
terna  och .

15.13 Bekräfta med tangenten .

• Inmatningarna lagras.

• Huvudmenyn öppnas.

eller

Tryck på  -knappen.

• Inmatningarna lagras inte.

• Huvudmenyn öppnas.

Ställa in datum/tid

15.14 Välj menyn "Ställa in datum/tid".

15.15 Välj mellan datum och tid med 
knapparna  och .

15.16 Tryck på  -knappen.

15.17 Ställ in önskat datum eller önskad tid 
med knapparna  och .

15.18 Bekräfta med tangenten .

• Inmatningarna lagras.

• Huvudmenyn öppnas.

eller

Tryck på  -knappen.

• Inmatningarna lagras inte.

• Huvudmenyn öppnas.

Datum-/tidsformat
Datum DD.MM.ÅÅÅÅ
24H-format
Sommartid

OKAvbrott

Ställa in datum/tid
Datum 21.01.2013
Tid 15:21

OKAvbrott
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16. Starta webbanvändning

16.1 Starta en PC i nätverket.

16.2 Välj en webbläsare.

16.3 Ange IP-adressen för ECC2-funktionskontrollenheten på webbläsarens adressrad.

16.4 Ange användare och lösenord.

16.5 Klicka på knappen "Login".

Temperatur/enhet (för elektronisk 
grupptermostat)

15.19 Välj menyn "Temperatur".

15.20 Välj enheterna eller önskad 
blandning med tangenterna  och 

.

15.21 Tryck på  -knappen.

15.22 Ställ in önskad enhet eller önskad 
temperatur med knapparna  och 

.

15.23 Bekräfta med tangenten .

• Inmatningarna lagras.

• Huvudmenyn öppnas.

eller

Tryck på  -knappen.

• Inmatningarna lagras inte.

• Huvudmenyn öppnas.

Omstarta ECC2-funktionskontrollen-
heten

15.24 Välj menyn "Omstart".

• ECC2-funktionskontrollenheten 
omstartas.

Temperatur/enhet
°C/°F °C
Blandad 1 65,0°C
Blandad 2 65,0°C
Blandad 3 65,0°C

OKAvbrott
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17. Anslutningsexempel

A:max. 200 m systemkabel eller max. 32 armaturer med total effekt på max. 60W
B: Ethernet
C: Avslutningsmotstånd
D: Nät 250 V AC
För nätkabeln via huvudbrytare eller säkring

RD … red (röd)
BU … blue (blå)
WH … white (vit)
BK … black (svart)

18. UPS

När en UPS är ansluten identifieras den automatiskt av ECC2-funktionskontrollen-
heten. UPS-funktionen kontrolleras då var 25:e timme. Kontrollen görs genom att 
systemets egna strömförsörjning stängs av under 5 sekunder. Systemet drivs då av 
UPS. Spänningen mäts då av ECC2-funktionskontrollenheten. Skulle spänningen 
uppgå till mindre än 22 V, visas det på displayen.

19. Åtgärda störningar

Kontakta vår kundtjänst om störningen inte kan åtgärdas, eller om störningen inte 
finns med i tabellen!

20. Tillbehör

Störning Orsak Åtgärd

Ingen utgångs-
spänning, displayen 
lyser inte

– Spänningsförsörjning avbruten ➯ Koppla in igen

– ECC2-funktionskontrollenhet 
felaktig

➯ Byt

Tillbehör Best.nr.

Radiomodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000108125

Stavantenn     . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110895

Väggantenn    . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110896

aktiv  antenn     . . . . . . . . . . . . . . . 2000110897

Utbyggnadsmodul    . . . . . . . . . . . 2000108124

UPS-strömförsörjning     . . . . . . . . 2000100977
18
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21. Felkod

Kod Betydelse

1 Systemet startades

2 Systemet stängs av

3 Start TD 

4 TD avslutades framgångsrikt

5 TD avslutades efter ett fel

100 Start TD fas 1

110 TD Fas 1 ej bekräftad av alla moduler

200 Start TD fas 2

210 TD Fas 2 ej bekräftad av alla tankmoduler

211 TD Fas 2 avbruten efter timeout

300 Start TD fas 3

310 Snabbuppvärmning ej bekräftad av alla EM

311 TD Fas 3 avbruten efter timeout

312 TD Fas 3 ej bekräftad av alla mastrar

313 Snabbuppvärmning kunde inte stoppas

400 Start TD fas 4

410 TD Fas 4 ej bekräftad av alla mastermoduler

411 Master rapporterar säkerhetsavbrott

450 Master rapporterar avslutande (logg med temperatur)

451 EM rapporterar avslutad snabbuppvärmning

500 Start TD Fas 5 (endast gruppstart blir dock loggad)

501 TD Fas 5 grupp 1 startad

502 TD Fas 5 grupp 2 startad

503 TD Fas 5 grupp 3 startad

504 TD Fas 5 grupp 4 startad

505 TD Fas 5 grupp 5 startad

506 TD Fas 5 grupp 6 startad

507 TD Fas 5 grupp 7 startad

508 TD Fas 5 grupp 8 startad

509 TD Fas 5 återuppvärmningstid

510 TD Fas 5 ej bekräftad av alla gruppens EM

511 TD Fas 5 avbruten efter timeout i gruppen

512 TD Fas 5 tankstopp ej bekräftat

550 TD Fas 5 tankstopp startat

600 Start TD fas 6

601 TD Fas 6 grupp 1 startad
19



Z
M

I_
0

0
1

_2
0

0
01

0
8

12
3

-Z
A

3O
P

00
11

_
#

S
S

V
_#

A
Q

U
_#

V
1

.fm
Kod Betydelse

602 TD Fas 6 grupp 2 startad

603 TD Fas 6 grupp 3 startad

604 TD Fas 6 grupp 4 startad

605 TD Fas 6 grupp 5 startad

606 TD Fas 6 grupp 6 startad

607 TD Fas 6 grupp 7 startad

608 TD Fas 6 grupp 8 startad

610 Master har ej bekräftat Fas 6

611 EM i aktuell grupp har ej bekräftat Fas 6

620 TD Fas 6 startad på grund av avbrott

650 TD Fas 6 avkylning av TD mastermodul bekräftad

651 TD Fas 6 avkylning avslutad efter säkerhetsfönster

700 TD Fas 7 startad (återgång till normaldrift)

710 TD Fas 7 normaldrift ej bekräftad av alla moduler

1000 CAN-bussfel

1001 CAN-buss OK

1002 Läckage upptäckt

2036 CAN-bussfel

2037 Optosensor saknas

2041 Magnetventil1 kabelbrott

2042 Magnetventil1 kortslutning

2044 Magnetventil2 kabelbrott

2045 Magnetventil2 kortslutning

2047 Underspänning

2061 Temperaturgivare 1 kabelbrott

2062 Temperaturgivare 2 kabelbrott

2068 Optosensor saknas

2069 Temperaturgivare 1 kortslutning

2070 Temperaturgivare 2 kortslutning

2073 Optosensor saknas

4000 EM skickar inga data

4001 EM skickar återigen data
20
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0Dansk

ECC2-funktionskontroller - A3000 åben med 
ethernettilslutning, 230 V AC / 24 V DC
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1. Forkortelser og enheder

2. Symbolforklaring

Advarsel!
Hvis dette ignoreres, kan det forårsage livsfare eller kvæstelser.

Vigtigt!
Hvis dette ignoreres, kan det forårsage materielle skader.

☞ Vigtigt!

Hvis dette ignoreres, kan det forårsage funktionsfejl ved produktet.

☞ Nyttig information for en optimal omgang med produktet.

3. Garanti

Vi påtager os et ansvar i henhold til de almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
Anvend kun originale reservedele!

4. Vigtige henvisninger

• Montering, idriftsættelse og vedligeholdelse må kun foretages af fagfolk i henhold 
til den vedlagte vejledning og i overensstemmelse med lovens forskrifter og de 
anerkendte tekniske regler.

• Overhold de tekniske tilslutningsbetingelser fra de lokale vand- og energiforsy-
ningsselskaber.

EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

RCD Residual Current Protective Device,
Fejlstrømsrelæ

SELV Safety Extra Low Voltage, beskyttelseslav-
spænding

UPS Uafbrudt strømforsyning

EA-nr. Europæisk artikelnummer

FAR-best.nr. Franke Aquarotter-bestillingsnummer

Omregning 1 mm = 0,03937 tomme

1 tomme = 25,4 mm

Alle længdeangivelser i grafikker er angivet i mm.
22
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• På grund af kapslingsklassen IP20 må apparatet kun anvendes i tørre rum.

• Der må kun tilsluttes driftsmidler i beskyttelsesklasse III (SELV) til apparatet.

• I garantiperioden må den udgangsspænding på 24V, der er indstillet fra fabrikken, 
kun ændres af Franke-Aquarotter-kundeservice.

• El-tilslutningen skal sikres med et fejlstrømsrelæ (RCD).

• Sørg for at sikre kølingen. For at sikre en uhindret lufttilførsel skal der overholdes 
en minimumsafstand på 15 mm til dele i nærheden.

• Der tages forbehold for ændringer.

5. Anvendelse

ECC2-funktionskontroller - A3000 åben med ethernet- og CAN-bustilslutning. Til 
tilslutning af AQUA 3000 åben armaturer/systemelektronikmoduler med henblik på 
spændingsforsyning og ekstern styring samt armaturindstilling og kommunikation. 
Til montering på en 35 mm standardskinne i bygningens sideskab, til vægmontering 
eller i en elektrofordeling ifølge de gældende VDE-forskrifter.

De integrerede digitale indganges funktioner med LED-statusdisplay:

– Styring af en termisk desinfektion

– Kvittering for meldinger om kombinationsfejl

– Omstilling af programmodi (f.eks. omstilling til nat eller ferie)

De integrerede, digitale flydende udganges funktioner med LED-statusdisplay:

– Styring af en termisk desinfektion

– Visning af meldinger om kombinationsfejl

Lagring af statistiske data med dato- og tidsangivelse, kan hentes via USB-interface 
i csv-format.

Tillægsfunktioner, som kan indstilles via webbrowser:

– Rengøringsfrakobling

– Udløsning af hygiejneskylninger

– Undertrykkelse af samtidighed

– Følgestyringer

– Systemskylning

– Reduktion af flydetid
23
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6. Tekniske oplysninger

Produktgruppe: Primærkoblingsregulator (enfaset, primærsidesyn-
kroniseret indbygningsstrømforsyning med ethernet-
CAN-kobler)

EMC: EN 61000-6-3 (Udsendelse af støj)
EN 61000-6-2 (immunitet)

Elektrisk sikkerhed: EN 60950

Kapslingsklasse IP 20

Beskyttelsesklasse: I

Prøvespænding: 4,2 kV DC

Mål B × H × D 144 144×130 mm

Omgivelsestemperatur: -10°C til +60°C / 70°C i 10 min

Køling: Naturlig konvektion

Luftfugtighed: 100% relativ fugtighed
I forbindelse med idriftsættelsen må der ikke være 
dug.

Lagertemperatur: -40°C til +80°C

Langtidsopbevaring: For at bevare kondensatorerne skal der tilsluttes 
netspænding til apparatet mindst hvert 2. år i mindst 
5 min.

Indgang

Indgang AC: Mærkespænding 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz

Mærkestrøm: 0,6 A ved 230 V AC

Overspændingsbeskyt-
telse:

Varistor i indgangsstrømkredsen

Tilslutninger: 3 ×1,5 mm²

Udgang

Udgang DC (SELV): Mærkespænding 24 V DC
Område 22 – 28 V (forudindstillet på 24 V)

Mærkestrøm: 2,5 A ved 24 V DC

Ripple: 150 mVpp (ved 20 MHz)

Virkningsgrad: 89%

Strømbegrænsning: Fra 1,1 × Idimensionering

Tilslutninger: WAGO multistiksystem serie 734 til maks.1,5 mm²

Digitale tilslutninger

Tilslutningsmuligheder: Ethernet, USB 2.0, UPS

Tilslutninger: WAGO multistiksystem serie 734 til maks.1,5 mm²
24
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7. Særlige karakteristika

• Indgang til bredt område til vekselstrøm

• vedligeholdelsesfrit

• tomgangssikkert

• kortslutningssikkert

• Beskyttet af intern sikring på indgangs- og udgangssiden

• Beskyttet på udgangssiden af elektronisk U/I-regulering

• Indstillelig udgangsspænding

• Kan parallelforbindes med udgangsspænding, der er indstillet fra fabrikken på 
24V.

☞ I garantiperioden må den udgangsspænding på 24V, der er indstillet fra fabrikken, 
kun ændres af kundeservicen.

• Overvågning af integreret ethernet-CAN-modul

• Tilslutningsmulighed for en UPS

• USB-grænseflade til offline datatransport til pc, RJ45-bøsning til 10/100 Mbit 
standard ethernet til pc eller bygningsnetværk

• Grænseflader til valgfri udvidelsesmodul (I/O) og radiomodul (GSM)

• GLT - tilslutning via dataprotokollen BacNet - IP, KNX - IP, ModBus - TCP og OPC 
mulig

• Visualisering og parametrering af armaturnetværket via integreret display eller 
webbrowser

8. Mål

9. Tilslutninger

1 Slot til USB-stik (opdateringer og lagring af statistiske data)

2 RJ45-grænseflade til datakommunikation
(LAN og GLT)

3 Serviceslot RS232

4 Tilslutning af systemkabler (driftsspænding og CAN-bussystem, maks. 32 armaturer)

5 Tilslutning til UPS-strømforsyning (option)

6 Tilslutning til radiomodul (option)

7 Tilslutning til udvidelsesmodul (option)

8 Nettilslutning

9 Tilslutninger til in- og outputs (ekstrafunktioner)

10 Display med menutaster (se kapitel 12.)
25
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Input
Indgang 1 … termisk desinfektion
Indgang 2 … afbrydelse af termisk desinfektion
Indgang 3 … Kvittering udgange
Indgang 4 … Sæt-omstilling

Output
Udgang 1 … termisk desinfektion aktiv
Udgang 2 … termisk desinfektion

Afbrydelse (manuel)
Udgang 3 … termisk desinfektion 

Sikkerhedsafbrydelse
Udgang 4 ... meldinger om kombinationsfejl
RD ... red (rød)
BU ... blue (blå)
WH … white (hvid)
BK … black (sort)

10. Tilslutningsbelægninger

SELV-spændingsforsyning og data-bus (systemkabel)

Pin Signal Niveau Strøm Funktion

1 Data-L ±0,2 V DC til 
±5 V DC

Data-bus for bus-ø
2 Data-H ±0,2 V DC til 

±5 V DC

3 GND 0 V DC Forbindelse til bus-ø 
videresløjfet

4 24 V 24 V DC 2,5 A. Forsyningsspænding 
til bus-ø videresløjfet

5 Data-L ±0,2 V DC til 
±5 V DC

Data-bus for bus-ø
6 Data-H ±0,2 V DC til 

±5 V DC

7 GND 0 V DC Forbindelse til bus-ø 
videresløjfet

8 24 V. 24 V DC 2,5 A. Forsyningsspænding 
til bus-ø videresløjfet
26
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UPS (batterimodul)

Fabriksindstillinger:
Digitalindgange IN1 til IN4 (input) og 
digitaludgange OUT1 til OUT2 (output)

Funktion:
Startkommando termisk desinfektion

☞ Kontakten skal mindst være slukket i 5 sek. og maks. 2 minutter.

Funktion:
Afbrydelse termisk desinfektion

☞ Udløses af en impuls.

• Den termiske desinfektion afbrydes.

• Der forløber en sikkerhedstidsramme på mindst 30 sek., før armaturerne skylles, 
og anlægget derefter overgår til normaldrift igen. Gennemførelsen protokolleres 
som "mislykket".

• Armaturerne starter afkølingsfasen.

Funktion:
Kvittering udgange

☞ Udløses af en impuls.

• Alle digitale udgange nulstilles. 

Pin Signal Niveau Strøm Funktion

1 UPS LAV  UPS sat i

HØJ Ingen UPS sat i

2 GND Forbin-
delse

3 24 V 24 V DC 2,5 A Forsyningsspænding til bus-ø 
videresløjfet

Pin: Signal: Niveau ved funktion:

Input 1 IN1 LAV

Pin: Signal: Niveau ved funktion:

Input 2 IN2 LAV

Pin: Signal: Niveau ved funktion:

Input 3 IN3 LAV
27
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Funktion:
Zoneskift
til f.eks.: sommer-/vintertid, dag-/natmodus eller værelse optaget/ikke optaget

☞ Indgangen kan forbindes med en kontakt, et kontaktur eller en GLT-kontakt.

• Funktionalitet afhængig af indholdet af program-id'en inde i elektronikmodulerne. 

Funktion:
Relækontakt 48 V DC/1 A og 240 V AC/2 A
er indordnet under den termiske desinfektion.

☞ Normal funktionalitet: Permanent "TIL" i tiden for den termiske desinfektion.

• Kvittering, se IN3.

Funktion:
Relækontakt 48 V DC/1 A og 240 V AC/2 A
er indordnet under den termiske desinfektion.

☞ Normal funktionalitet: Permanent "TIL", hvis den termiske desinfektion blev 
afbrudt manuelt.

• Kvittering, se IN3.

Funktion:
Relækontakt 48 V DC/1 A og 240 V AC/2 A
er indordnet under den termiske desinfektion.

☞ Normal funktionalitet: Permanent "TIL", hvis den termiske desinfektion blev 
afbrudt af systemet.

• Kvittering, se IN3.

Pin: Signal: Niveau ved funktion:

Input 4 IN4 HØJ–zone A
LAV–zone B

Pin: Signal:

OUTPUT1 OUT1

Pin: Signal:

OUTPUT2 OUT2

Pin: Signal:

OUTPUT3 OUT3
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Funktion:
Relækontakt 48 V DC/1 A og 240 V AC/2 A
er indordnet under meldinger om kombinationsfejl.

☞ Normal funktionalitet: Permanent "TIL", hvis der foreligger en fejlmelding.

• Kvittering, se IN3.

11. Montering

☞ I forbindelse med montering af flere apparater skal der overholdes en minimumsaf-
stand på 15 mm fra dele ved siden af for at sikre en uhindret lufttilførsel.

☞ ECC2-funktionskontrolleren (1) fastgøres på en skinne.

11.1 Den nederste kant (3) skal gå i indgreb i skinnen.

11.2 ECC2-funktionskontrolleren trykkes op.

11.3 Den øverste kant (2) skal gå i indgreb i skinnen.

11.4 Systemkablet (4) tilsluttes.

Tilslut ind- og udgangskabler (5) 

☞ Tværsnittet af ind-/udgangskablerne må højst beløbe sig til 1,5 mm².

11.5 Kabelenderne af ind-/udgangskablerne afisoleres 8 mm. 

☞ Fleksible elektrokabler skal forsynes med lederslutmuffer.

11.6 Tilslut ind-/udgangskablerne i henhold til tilslutningsbelægningerne (se kapitel 9.).

11.7 Tilslut de ønskede optionsapparater.

11.8 Sæt det elektriske stik i stikkontakten.

• Når driftsspændingen kobles til, vises startdisplayet på skærmen.

Pin: Signal:

OUTPUT4 OUT4
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12. Display med menutaster

Cancel, afbryder ethvert betjeningsforløb, 
springer et menuniveau tilbage

Cursor op, navigation i menuen én linje op

Cursor ned, navigation i menuen en linje 
ned

Cursor mod højre, navigation i menuen 

Cursor mod venstre, navigation i menuen 

Indtastning, overtager værdien eller går et 
menuniveau videre
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13. Aktiveringer/adgangskoder

Aktiveringsniveau
Til betragtning og ændring af driftsparametre inden for styringen af multifunktions-
netdelen er forskellige aktiveringsniveauer tilgængelige:

Indtastning af adgangskode (PIN)

Nulstilling af aktiveringsniveau
Aktiveringsniveauet skal nulstilles, hvis f.eks. styringen, efter betjening på tekniker-
niveau, straks skal beskyttes mod uvedkommende adgang.

☞ Hvis der på styringens betjeningsfelt ikke indtastes noget i mere end 4 min., 
nulstilles aktiveringsniveauet automatisk.

13.4  Tryk i ca. 3 sekunder på tasten .

• Aktiveringsniveauet stilles tilbage til Personal

Personligt niveau Ingen adgangskode nødvendig, kun betragtning 
af nogle parametre

Teknikerniveau Kunde-/ejeradgangskode - ændring, lagring af 
alle adgangsrettigheder osv. 
Adgangskoderne består af en 5-cifret talkode

13.1 Tryk på tasten .

13.2 Med tasterne  og  indstilles de 
ønskede cifre.

13.3 Med tasten  springer man videre til 
næste sted.

☞ Hvis det lykkedes at indtaste PIN-koden korrekt, vises hovedmenuen på displayet. 
Hvis et forkert nummer bekræftes med indtastningstasten, forbliver displayet 
'Indtast PIN:' stående i menuen.

Pin

0 0 0 0 0
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14. Visning af Personale-niveau

Efter tilkobling af driftsspændingen vises 
startdisplayet 

14.1 Med tasterne  og  indstilles den 
ønskede side.

Side 1
Viser, hvor mange armaturer der er 
tilkoblet og i drift.
f.eks.: 8 af 10 tilkoblede armaturer er 
i drift

Side 2
Viser driftsspændingen for armatu-
rerne.

Side 3
Viser, 

– hvor mange fejlmeldinger der er 
lagret.

– de sidste 5 fejlmeldinger med 
dato, tidspunkt og fejlkode 
(se kapitel 21.).

Side 4
Viser, hvilken version af systemsoft-
waren der er installeret på ECC2-
funktionskontrolleren.

Side 5
Viser, hvilke apparat- og netværksi-
dentifikationer ECC2-funktionskontrol-
leren har.

ECC2 ECC-navn

22-01-2013

14:21

Menu

Side 1 Modul
Armaturer

8/10

Side 2 Spænding

24.63V

Side 3 Fejl (9)
22.01.2013 13:43 1000
22.01.2013 13:39 1
22.01.2013 13:36 1
21.01.2013 07:50 1
18-01-2013 08:52 1

Side 4 Version
Version x.xx

Side 5 Static IP
IP 10.222.48.226
NM 255.255.0.0
GW 10.222.0.50
DNS
MAC 00-04-A3-87-3D-B5
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15. Indstillinger teknikerniveau

15.1 Indtast PIN-kode (se kapitel 13.).

• Hovedmenuen vises.

15.2 Med tasterne  og  vælges den 
ønskede menu.

15.3 Bekræft med tasten .

• Den ønskede menu åbner sig.

Netværkskonfiguration

15.4 Vælg menuen "Netværkskonfigu-
ration".

15.5 Vælg det ønskede nummer med 
tasterne  og .

15.6 Vælg den ønskede talblok med 
tasterne  og .

15.7 Indstil det ønskede tal med tasterne 
 og .

15.8 Bekræft med tasten .

• Indtastningerne gemmes.

• Hovedmenuen åbnes.

eller

Tryk på tasten .

• Indtastningerne gemmes ikke.

• Hovedmenuen åbnes.

Hovedmenu
Netværkskonfig.
Dato-/tidsformat
Indstilling af dato/tid
Temperatur
Genstart

OKAfbrydelse

Netværkkonfiguration
IP 010.222.048.222
NM 255.000.000.000
GW 010.222.000.050
DNS 255.000.000.000

OKAfbrydelse
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Dato-/tidsformater

15.9 Vælg menuen "Dato/tidsformat"

15.10 Vælg det ønskede format med 
tasterne  og .

15.11 Tryk på tasten .

15.12 Indstil det ønskede format med 
tasterne  og  .

15.13 Bekræft med tasten .

• Indtastningerne gemmes.

• Hovedmenuen åbnes.

eller

Tryk på tasten .

• Indtastningerne gemmes ikke.

• Hovedmenuen åbnes.

Indstil dato/tid

15.14 Vælg menuen "Indstil dato/tid"

15.15 Vælg med tasterne  og  mellem 
dato og tid.

15.16 Tryk på tasten .

15.17 Indstil hhv. den ønskede dato og den 
ønskede tid med tasterne  og .

15.18 Bekræft med tasten .

• Indtastningerne gemmes.

• Hovedmenuen åbnes.

eller

Tryk på tasten .

• Indtastningerne gemmes ikke.

• Hovedmenuen åbnes.

Dato-/tidsformater
Dato dd.mm.åååå
24-timers format
Sommertid

OKAfbrydelse

Indstil dato/tid
Dato 21.01.2013
Tid 15:21

OKAfbrydelse
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16. Start webanvendelse

16.1 Start en pc i netværket.

16.2 Vælg en internet-browser.

16.3 Indtast ECC2-funktionskontrollerens IP-adresse i internetbrowserens adressefelt.

16.4 Indtast brugernavn og adgangskode.

16.5 Klik på knappen "Login"

Temperatur/enhed (til elektronisk 
gruppetermostat)

15.19 Vælg menuen "Temperatur".

15.20 Vælg enhederne eller den ønskede 
blander med tasterne  og .

15.21 Tryk på tasten .

15.22 Indstil hhv. den ønskede enhed og 
den ønskede temperatur med 
tasterne  og .

15.23 Bekræft med tasten .

• Indtastningerne gemmes.

• Hovedmenuen åbnes.

eller

Tryk på tasten .

• Indtastningerne gemmes ikke.

• Hovedmenuen åbnes.

Genstart ECC2-funktionskontrolleren

15.24 Vælg menuen "Genstart".

• ECC2-funktionskontrolleren 
genstartes.

Temperatur/enhed
°C/°F °C
Blander 1 65,0 °C
Blander 2 65,0 °C
Blander 3 65,0 °C

OKAfbrydelse
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17. Tilslutningseksempel

A: Maks. 200 m systemledning eller maks. 32 armaturer med en totaleffekt på maks. 
60 W
B: Ethernet
C: Afslutningsmodstand
D: Net 250 V AC
Før netledningen via hovedkontakten eller sikring

RD ... red (rød)
BU ... blue (blå)
WH … white (hvid)
BK … black (sort)

18. UPS

Hvis der er tilsluttet en UPS, registrerer ECC2-funktionskontrolleren automatisk 
UPS'en. Der foretages derefter en kontrol af UPS'en med 25 timers mellemrum. 
Kontrollen foretages ved at frakoble apparatets egen forsyningsspænding i 5 sek. 
Systemet drives derefter via UPS'en. Derved måles spændingen af ECC2-funktions-
kontrolleren. Hvis spændingen skulle være under 22 V, vises det i displayet.

19. Fejlafhjælpning

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes eller ikke er opført under fejlafhjælpningen, skal vores 
kundeservice informeres!

20. Tilbehør

Fejl Årsag Afhjælpning

Ingen udgangs-
spænding, display 
lyser ikke.

– Spændingsforsyning afbrudt ➯ Genoprettelse

– ECC2-funktionskontroller defekt ➯ Udskiftning

Tilbehør Best.nr.

Radiomodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000108125

Stavantenne  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110895

Vægantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110896

aktiv antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110897

Udvidelsesmodul . . . . . . . . . . . . . . 2000108124

UPS-strømforsyning  . . . . . . . . . . . 2000100977
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21. Fejlkode

Kode Betydning

1 Systemet blev startet

2 Systemet lukkes ned

3 Start TD 

4 Det lykkedes at afslutte TD 

5 TD blev afsluttet efter en fejl

100 Start TD-fase 1

110 TD-fase 1 ikke bekræftet af alle moduler

200 Start TD-fase 2

210 TD-fase 2 ikke bekræftet af alle tankmoduler

211 TD-fase 2 afbrudt efter timeout

300 Start TD-fase 3

310 Hurtigopvarmning ikke bekræftet af alle EM'er

311 TD-fase 3 afbrudt efter timeout

312 TD-fase 3 ikke bekræftet af alle Masters

313 Hurtigopvarmning kunne ikke stoppes

400 Start TD-fase 4

410 TD-fase 4 ikke bekræftet af alle Mastermoduler

411 Master melder sikkerhedsafbrydelse

450 Master melder afslutning (log med temperatur)

451 EM melder hurtigopvarmning afsluttet

500 Start TD-fase 5 (der logges dog kun gruppestart)

501 TD-fase 5, gruppe 1 startet

502 TD-fase 5, gruppe 2 startet

503 TD-fase 5, gruppe 3 startet

504 TD-fase 5, gruppe 4 startet

505 TD-fase 5, gruppe 5 startet

506 TD-fase 5, gruppe 6 startet

507 TD-fase 5, gruppe 7 startet

508 TD-fase 5, gruppe 8 startet

509 TD-fase 5 genopvarmningstid

510 TD-fase 5 ikke bekræftet af alle EM'er i gruppen

511 TD-fase 5 afbrudt efter timeout i gruppen

512 TD-fase 5 tankstop ikke bekræftet

550 TD-fase 5 tankstop startet

600 Start TD-fase 6

601 TD-fase 6, gruppe 1 startet
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Kode Betydning

602 TD-fase 6, gruppe 2 startet

603 TD-fase 6, gruppe 3 startet

604 TD-fase 6, gruppe 4 startet

605 TD-fase 6, gruppe 5 startet

606 TD-fase 6, gruppe 6 startet

607 TD-fase 6, gruppe 7 startet

608 TD-fase 6, gruppe 8 startet

610 Master har ikke bekræftet fase 6

611 EM'er i den aktuelle gruppe har ikke bekræftet fase 6

620 TD-fase 6 startet pga. afbrydelse

650 TD-fase 6 afkøling af TD-mastermodul bekræftet

651 TD-fase 6 afkøling efter sikkerhedsvindue afsluttet

700 TD-fase 7 startet (tilbagevenden til normaldrift)

710 TD-fase 7 normaldrift bekræftet af alle moduler

1000 CAN busfejl

1001 CAN bus o.k.

1002 Lækage genkendt

2036 CAN busfejl

2037 Optosensor mangler

2041 Magnetventil1 kabelbrud

2042 Magnetventil1 kortslutning

2044 Magnetventil2 kabelbrud

2045 Magnetventil2 kortslutning

2047 Underspænding

2061 Temperaturføler 1 kabelbrud

2062 Temperaturføler 2 kabelbrud

2068 Optosensor mangler

2069 Temperaturføler 1 kortslutning

2070 Temperaturføler 2 kortslutning

2073 Optosensor mangler

4000 EM sender ingen data

4001 EM sender data igen
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Funkční kontrolér ECC2 – „A3000 open“ s 
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1. Zkratky a jednotky

2. Vysvětlení značek

Varování!
Zanedbání těchto pokynů může mít za následek ohrožení života nebo zranění osob.

Pozor!
Zanedbání těchto pokynů může mít za následek způsobení věcných škod.

☞ Důležité!

Zanedbání těchto pokynů může mít za následek způsobení funkčních poruch 
daného produktu.

☞ Užitečné informace pro optimální zacházení s daným produktem.

3. Záruka

Ručení platí v rozsahu všeobecných dodacích a obchodních podmínek.
Používejte pouze originální náhradní díly!

4. Důležité informace

• Montáž, uvádění do provozu a údržbu smí vykonávat výhradně jen patřičně kvali-
fikovaný odborník, podle společně dodaného návodu, a v souladu se zákonnými 
předpisy a s uznávanými technickými pravidly.

• Dodržujte podmínky připojení stanovené místním dodavatelem vody a elektrické 
energie.

EMV Elektromagnetická kompatibilita

RCD Residual Current Protective Device,
proudový chránič

SELV Safety Extra Low Voltage, bezpečné nízké napětí

USV; UPS Nepřerušitelný zdroj energie

EA-č. Evropské číslo zboží

FAR-obj. č. Objednací číslo Franke Aquarotter

Přepočet 1 mm = 0,03937 palce

1 palec = 25,4 mm

Všechny délkové údaje na obrázcích jsou uvedeny v mm.
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• Podle krytí IP 20 smí přístroj pracovat jen v suchých prostorách.

• K přístroji se smí připojovat pouze provozní prostředky třídy ochrany III (SELV).

• V záruční době smí měnit továrně nastavené výstupní napětí 24V výhradně jen 
zákaznický servis Franke-Aquarotter.

• Připojení do elektrické sítě jistěte proudovým chráničem (RCD).

• Zajistěte chlazení. V zájmu zachování neomezeného přívodu vzduchu dodržujte 
minimální vzdálenost 15 mm od sousedících dílů.

• Změny jsou vyhrazeny.

5. Použití

Funkční kontrolér ECC2 – „A3000 open“ s přípojkou na sběrnici Ethernet a na 
sběrnici CAN Bus. Slouží k napojení armatur / systémové elektroniky jednotky 
„AQUA 3000 open“ pro přívod napájecího napětí a rovněž pro vnější ovládání, jako 
je nastavení armatur a komunikace. Je určené k montáži na normovanou kolejničku 
35 mm v rozvodné skříňce, dodávané ze strany stavby, k namontování na stěnu 
nebo do elektrické rozvodné desky, v souladu s platnými předpisy VDE.

Funkce zabudovaných digitálních vstupů se stavovými indikátory LED.

– Ovládání tepelné dezinfekce

– Odsouhlasení souhrnných poruchových sdělení

– Přepnutí programového režimu (například přepnutí na noční provoz nebo 
přepnutí na prázdninový provoz)

Funkce zabudovaných digitálních bezpotenciálových výstupů se stavovými 
indikátory LED:

– Ovládání tepelné dezinfekce

– Indikace souhrnných poruchových sdělení

Zaznamenání statistických údajů, spolu s údaji data a času, s možností vyvolání 
přes rozhraní USB ve formátu „csv“.

Přídavné funkce, s možností nastavení přes internetový prohlížeč:

– čisticí odpojení

– spuštění činnosti hygienických proplachů

– potlačení současných činností

– sekvenční řízení

– systémové proplachování

– omezení průtočné doby
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6. Technické údaje

Produktová skupina: Primární spínací regulátor (jednofázový, primárně 
taktovaný vestavěný zdroj s převodníkem na CAN 
Ethernet)

EMV: EN 61000-6-3 (rušivé vyzařování)
EN 61000-6-3 (odolnost proti rušení)

Elektrická bezpečnost: EN 60950

Krytí IP 20

Třída ochrany: I

Zkušební napětí: 4,2 kV DC

Rozměry Š × V × H 144 × 144 × 130 mm

Teplota prostředí: -10°C až +60°C / 70°C po dobu 10 min

Chlazení: přirozená konvekce

Vlhkost vzduchu: relativní vlhkost 100%
Při uvádění do provozu se nesmí vyskytovat 
orosení.

Skladovací teplota: -40°C až +80°C

Dlouhodobé skladování: K udržení kondenzátorů v dobrém stavu připojte 
přístroj minimálně jednou za 2 roky nejméně na 
5min. k síťovému napětí.

Vstup

Vstup AC: Jmenovité napětí 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz

Jmenovitý proud: 0,6 A při 230 V AC

Přepěťová ochrana: Varistor ve vstupním proudovém okruhu

Připojení: 3 ×1,5 mm²

Výstup

Výstup DC (SELV): Jmenovité napětí 24 V DC
Rozsah 22 – 28 V (předem nastaveno na 24 V)

Jmenovitý proud: 2,5 A při 24 V DC

Zvlnění: 150 mVpp (při 20 MHz)

Účinnost: 89%

Omezení proudu: od 1,1 × IJmenovitý

Připojení: Vícekonektorový systém WAGO řady 734 pro max. 1,5 mm²

Digitální připojení

Možnosti připojení: síť Ethernet, USB 2.0, UPS (zdroj nepřerušovaného 
napájení)

Připojení: Vícekonektorový systém WAGO řady 734 pro max. 1,5 mm²
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7. Zvláštní znaky

• Širokorozsahový vstup pro střídavý proud

• nevyžadující údržbu

• odolnost při chodu naprázdno

• odolnost proti zkratu

• na vstupu a výstupu ochrana interní pojistkou

• na výstupu ochrana elektronickou regulací U/I

• nastavitelné výstupní napětí

• s továrně nastaveným výstupním napětím 24 V je možné paralelní zapojení

☞ V záruční době smí měnit továrně nastavené výstupní napětí 24 V výhradně jen 
zákaznický servis.

• Sledování přes zabudovaný modul sítě Ethernet – sítě CAN Bus.

• Možnost připojení UPS

• Rozhraní USB pro off-line přenos údajů k počítači PC, zásuvka RJ45 pro napojení 
sítě Ethernet ve standardu 10/100 Mbit na počítač PC nebo na síť v budově.

• Rozhraní pro volitelný rozšiřovací modul (vstupně / výstupní = I/O) a pro rádiový 
modul (GSM).

• Připojení na GLT se může uskutečnit pomocí údajových protokolů BacNet - IP, 
KNX - IP, ModBus - TCP a OPC.

• Vizualizace a parametrizace armaturní sítě při použití zabudovaného displeje 
nebo při použití internetového prohlížeče.

8. Rozměry

9. Připojení

1 Zástrčná pozice pro paměťovou „klíčenku“ USB (programové aktualizace a zaznamenání statistických údajů).

2 Rozhraní RJ45 pro údajovou komunikaci
(místní síť LAN a řídicí technika budovy GLT).

3 Servisní rozhraní RS232

4 Připojení systémového kabelu (provozní napětí a sběrnicový systém CAN bus; max. 32 armatur)

5 Připojení pro UPS zdroj (volitelný)

6 Připojení pro radiový modul (volitelný)

7 Připojení pro rozšiřující modul (volitelný)

8 Síťové připojení

9 Připojení vstupů a výstupů (přídavné funkce)

10 Displej s tlačítky jednotlivých nabídek (viz kapitola 12.)
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Vstupy
Vstup 1 … tepelná dezinfekce
Vstup 2 … přerušení tepelné dezinfekce
Vstup 3 … odsouhlasení výstupů
Vstup 4 … nastavení – přepnutí

Výstupy
Výstup 1 ... aktivní stav tepelné dezinfekce
Výstup 2 ... tepelná dezinfekce

přerušení (ručně)
Výstup 3 ... tepelná dezinfekce 

bezpečnostní přerušení
Výstup 4 … hlášení souhrnné poruchy
RD … red (červený)
BU … blue (modrý)
WH … white (bílý)
BK … black (černý)

10. Popis zapojení

Napájení SELV a údajová sběrnice (systémový kabel)

Pin Signál Hladina Proud Funkce

1 Údaje-L ±0,2 V DC až 
±5 V DC Údajová sběrnice pro 

sběrnicový ostrov2 Údaje-H ±0,2 V DC až 
±5 V DC

3 GND 0 V DC Odběr pro ostrůvek 
sběrnice propojen

4 24 V 24 V DC 2,5 A Napájecí napětí pro 
ostrůvek sběrnice 
propojeno

5 Údaje-L ±0,2 V DC až 
±5 V DC Údajová sběrnice pro 

sběrnicový ostrov6 Údaje-H ±0,2 V DC až 
±5 V DC

7 GND 0 V DC Odběr pro ostrůvek 
sběrnice propojen

8 24 V 24 V DC 2,5 A Napájecí napětí pro 
ostrůvek sběrnice 
propojeno
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UPS (bateriový modul)

Tovární nastavení:
Digitální vstupy IN1 až IN4 (input) a 
digitální výstupy OUT1 až OUT2 (output)

Funkce:
Příkaz ke spuštění tepelné dezinfekce

☞ Kontakt musí být sepnutý minimálně 5 s a smí být sepnutý maximálně 2 minuty

Funkce:
Přerušení tepelné dezinfekce

☞ Je iniciován prostřednictvím impulzu.

• Činnost tepelné dezinfekce se přeruší.

• Před spláchnutím armatur a opětovným uvedení zařízení do provozu uplyne 
bezpečnostní časové okno v délce 30 s. Provedení je zaprotokolováno jako 
„neúspěšné“.

• Armatury zahájí ochlazovací fázi.

Funkce:
Odsouhlasení výstupů

☞ Je iniciován prostřednictvím impulzu

• Veškeré digitální výstupy se uvedou do výchozího stavu.

Pin Signál Hladina Proud Funkce

1 UPS LOW  UPS připojený

HIGH žádný UPS nepřipojen

2 GND Odběr

3 24 V 24 V DC 2,5 A Napájecí napětí pro ostrůvek 
sběrnice propojeno

Pin: Signál: Hladina při funkci:

Input 1 IN1 LOW

Pin: Signál: Hladina při funkci:

Input 2 IN2 LOW

Pin: Signál: Hladina při funkci:

Input 3 IN3 LOW
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Funkce:
Přepnutí zón
např. pro: letní/zimní čas, denní/noční režim nebo místnost obsazena/neobsazena.

☞ Vchod může být spojen se spínačem, spínacími hodinami nebo GLT 
kontaktem.

• Funkcionalita závislá na obsahu ID programu v rámci elektronických modulů. 

Funkce:
Reléový kontakt 48 Vss/1 A a 240 Vst/2 A
je přiřazený tepelné dezinfekci.

☞ Normální funkcionalita: Trvale „ZAP“ po dobu tepelné dezinfekce

• Potvrzení viz IN3

Funkce:
Reléový kontakt 48 Vss/1 A a 240 Vst/2 A
je přiřazený tepelné dezinfekci.

☞ Normální funkcionalita: Trvale zapnuto („EIN“), když byla činnost tepelné dezin-
fekce přerušená ruční činností.

• Potvrzení viz IN3

Funkce:
Reléový kontakt 48 Vss/1 A a 240 Vst/2 A
 je přiřazený tepelné dezinfekci.

☞ Normální funkcionalita: Trvale zapnuto („EIN“), když byla činnost tepelné dezin-
fekce přerušená činností systému.

• Potvrzení viz IN3

Pin: Signál: Hladina při funkci:

Input 4 IN4 HIGH zóna A
LOW zóna B

Pin: Signál:

OUTPUT1 OUT1

Pin: Signál:

OUTPUT2 OUT2

Pin: Signál:

OUTPUT3 OUT3
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Funkce:
Reléový kontakt 48 V DC/1 A a 240 V AC/2 A
je přiřazený souhrnným poruchovým hlášením.

☞ Normální funkcionalita: Trvale zapnuto („EIN“), když je aplikované poruchové 
hlášení.

• Potvrzení viz IN3

11. Montáž

☞ Při montáži více přístrojů dodržte kvůli volnému přístupu vzduchu minimální 
vzdálenost 15 mm od sousedících dílů.

☞ Funkční kontrolér ECC2 (1) upevněte na kolejničku.

11.1 Dolní hranu (3) zasaďte do zářezu kolejničky.

11.2 Funkční kontrolér ECC2 zatlačte směrem nahoru.

11.3 Horní hranu (2) zasaďte do zářezu kolejničky.

11.4 Napojte systémový kabel (4).

Napojení vstupního a výstupního kabelu (5)

☞ Průřez vodičů vstupního / výstupního kabelu může být maximálně 1,5 mm².

11.5 Konce vstupního / výstupního kabelu odizolujte v délce 8 mm.

☞ Pružné elektro-kabely opatřete dutinkami.

11.6 Vstupní / výstupní kabel připojte v souladu se schématem uspořádání 
(viz kapitola 9.) přípojek.

11.7 Napojte požadovaná volitelná zařízení.

11.8 Síťovou napájecí zástrčku zastrčte do zásuvky napájecí sítě.

• Po zapnutí provozního napětí se na displeji ukáže výchozí zobrazení.

Pin: Signál:

OUTPUT4 OUT4
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12. Displej s tlačítky jednotlivých nabídek

Tlačítko CANCEL přeruší jakýkoliv postup 
obsluhy, popřípadě vyvolá skok o jednu 
úroveň nabídky zpět.

Tlačítko „kurzor nahoru“ slouží pro 
přechod v nabídce vždy o jednu řádku 
směrem nahoru.

Tlačítko „kurzor dolů“ slouží pro přechod v 
nabídce vždy o jednu řádku směrem dolů.

Tlačítko „kurzor vpravo“ slouží pro 
přechod v nabídce 

Tlačítko „kurzor vlevo“ slouží pro přechod 
v nabídce 

Tlačítko „vstup“ slouží pro převzetí dané 
hodnoty, popřípadě uskuteční přechod v 
nabídce o jednu úroveň dále.
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13. Oprávnění / přístupová hesla

Úroveň oprávnění
Pro prohlížení anebo pro vykonání změn provozních parametrů v rámci ovládání 
multifunkčního síťového dílu jsou k dispozici různé úrovně oprávnění: 

Zadání přístupového hesla (PIN)

Uvedení úrovně oprávnění do výchozího stavu
Úroveň oprávnění se musí uvést do výchozího stavu například tehdy, když se, po 
ukončení činností v úrovni technického pracovníka, musí ovládací jednotka ihned 
chránit před neoprávněným zásahem.

☞ Pokud se po dobu delší než 4 minuty nevykoná na obslužném poli ovládací jednotky 
žádné zadání, tak se úroveň oprávnění automaticky uvede do výchozího stavu.

13.4  Stiskněte tlačítko  po dobu asi 3 sekundy.

• Úroveň oprávnění se vrátí na úroveň pracovníka obsluhy.

Úroveň pracovníka 
obsluhy

Nepožaduje se žádné přístupové heslo, je zde 
možné jen prohlížení některých parametrů.

Úroveň technického 
pracovníka

Požaduje se přístupové heslo zákazníka / provo-
zovatele, jsou zde k dispozici veškerá přístupová 
práva pro vykonání změn, zaznamenání, atd. 
Přístupová hesla jsou tvořená pětimístným 
číselným kódem.

13.1 Stiskněte  tlačítko.

13.2 S použitím tlačítek  a  nastavte 
požadovanou číslici.

13.3 S použitím tlačítka  přejděte na 
následující místo.

☞ Když bylo identifikační číslo (PIN) správně zadané, tak se na displeji zobrazí 
hlavní nabídka. Pokud by byl nesprávně zadaný přístupový kód potvrzený 
tlačítkem „vstup“, tak se bude nadále zobrazovat nabídka „zadejte identifikační 
číslo (PIN)“.

PIN

0 0 0 0 0
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14. Indikace úrovně pracovníka obsluhy

Po zapnutí provozního napětí se ukáže 
výchozí zobrazení.

14.1 S použitím tlačítek  a  nastavte 
požadovanou stránku.

Strana 1
Ukazuje, kolik armatur je napojených 
a kolik jich je v provozu.
např.: v provozu 8 armatur z 10 
napojených armatur.

Strana 2
Ukazuje provozní napětí pro 
armatury.

Strana 3
Ukazuje 

– kolik je zaznamenaných 
chybových hlášení.

– posledních 5 chybových 
hlášení, spolu s údaji data a 
času, a s chybovým kódem 
(viz kapitola 21.).

Strana 4
Ukazuje, jaká je na daném funkčním 
kontroléru ECC2 nainstalovaná verze 
systémového programového 
vybavení.

Strana 5
Ukazuje, jaké identifikace zařízení a 
sítí má daný funkční kontrolér ECC2 
k dispozici.

ECC2 jméno ECC

22.01.2013

14:21

Menu

Strana 1 Module
Armatury

8/10

Strana 2 Napětí

24.63V

Strana 3  Chyba (9)
22.01.2013 13:43 1000
22.01.2013 13:39 1
22.01.2013 13:36 1
21.01.2013 07:50 1
18.01.2013 08:52 1

Strana 4 Verze
Verze x.xx

Strana 5 Statická adresa IP
IP 10.222.48.226
NM 255.255.0.0
GW 10.222.0.50
DNS
MAC 00-04-A3-87-3D-B5
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15. Nastavení v úrovni technického pracovníka

15.1 Zadání identifikačního čísla PIN 
(viz kapitola 13.).

• Zobrazí se hlavní nabídka.

15.2 S použitím tlačítek  a  navolte 
požadovanou nabídku.

15.3 Volbu potvrďte tlačítkem  .

• Otevře se navolená nabídka.

Konfigurace sítě

15.4 Navolte nabídku „konfigurace sítě“.

15.5 S použitím tlačítek  a  navolte 
požadované číslo.

15.6 S použitím tlačítek  a  navolte 
požadovaný číselný blok.

15.7 S použitím tlačítek  a  nastavte 
požadované číslo.

15.8 Volbu potvrďte tlačítkem  .

• Uskutečněná zadání se zazna-
menají.

• Otevře se hlavní nabídka.

nebo

Stiskněte  tlačítko.

• Zadané údaje se nezaznamenají.

• Otevře se hlavní nabídka.

Hlavní menu
Konfigurace sítě
Datum/Formát času
Datum/nastavit čas
Teplota
Nový start

OKPřerušení

Konfigurace sítě
IP 010.222.048.222
NM 255.000.000.000
GW 010.222.000.050
DNS 255.000.000.000

OKPřerušení
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Datum/Formát času

15.9 Navolte nabídku „datum/formát 
času“.

15.10 S použitím tlačítek  a  navolte 
požadovaný formát.

15.11 Stiskněte  tlačítko.

15.12 S použitím tlačítek  a  nastavte 
požadovaný formát.

15.13 Volbu potvrďte tlačítkem  .

• Uskutečněná zadání se zazna-
menají.

• Otevře se hlavní nabídka.

nebo

Stiskněte  tlačítko.

• Zadané údaje se nezaznamenají.

• Otevře se hlavní nabídka.

Datum/nastavit čas

15.14 Navolte nabídku „datum/nastavit 
čas“.

15.15 S použitím tlačítek  a  navolte 
mezi datem a časem.

15.16 Stiskněte  tlačítko.

15.17 S použitím tlačítek  a  nastavte 
požadované datum resp. 
požadovaný čas.

15.18 Volbu potvrďte tlačítkem  .

• Uskutečněná zadání se zazna-
menají.

• Otevře se hlavní nabídka.

nebo

Stiskněte  tlačítko.

• Zadané údaje se nezaznamenají.

• Otevře se hlavní nabídka.

Datum/Formát času
Datum DD.MM.YYYY
Formát „24 hodin“.
Letní čas

OKPřerušení

Datum/nastavit čas
Datum 21.01.2013
Čas 15:21

OKPřerušení
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16. Startování internetové aplikace

16.1 Nastartujte počítač PC v síti.

16.2 Navolte internetový prohlížeč.

16.3 Do adresové řádky internetového prohlížeče zadejte IP adresu daného funkčního 
kontroléru ECC2.

16.4 Zadejte identifikaci uživatele a přístupové heslo.

16.5 Klikněte na tlačítko „Login“.

Teplota/Jednotka (pro elektronický 
skupinový termostat)

15.19 Navolte nabídku „teplota“.

15.20 S použitím tlačítek  a  navolte 
jednotku nebo požadovaný mísič.

15.21 Stiskněte  tlačítko.

15.22 S použitím tlačítek  a  nastavte 
požadovanou jednotku resp. požado-
vanou teplotu.

15.23 Volbu potvrďte tlačítkem  .

• Uskutečněná zadání se zazna-
menají.

• Otevře se hlavní nabídka.

nebo

Stiskněte  tlačítko.

• Zadané údaje se nezaznamenají.

• Otevře se hlavní nabídka.

Znovu nastartovat funkční kontrolér 
ECC2

15.24 Navolte nabídku „nový start“.

• Funkční kontrolér ECC2 se znovu 
nastartuje.

Teplota/Jednotka
°C/°F °C
Mísič 1 65,0°C
Mísič 2 65,0°C
Mísič 3 65,0°C

OKPřerušení
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17. Příklad připojení

A: montážní kabel max. 200 m nebo max. 32 armatur s celkovým příkonem 
max. 60 W
B: síť Ethernet
C: zakončovací odpor
D: Napájecí síť 250 Vst
Síťový napájecí kabel veďte přes hlavní spínač, příp. přes pojistku.

RD … red (červený)
BU … blue (modrý)
WH … white (bílý)
BK … black (černý)

18. UPS

Při připojeném UPS rozpozná řídicí jednotka ECC2 automaticky UPS. Každých 25 
hodin probíhá kontrola UPS. Kontrola se provádí odpojením vlastního napájecího 
napětí na 5 s. Systém je napájen UPS. Řídicí jednotka ECC2 přitom měří napětí. 
Pokud by bylo napětí menší než 22 V, tak se na displeji zobrazí příslušná indikace.

19. Odstraňování poruch

Pokud by nebylo možné poruchu odstranit, nebo pokud není uvedena v odstra-
ňování poruch, uvědomte náš zákaznický servis!

20. Příslušenství

Porucha Příčina Odstranění

žádné výstupní 
napětí, display nesvítí

– přerušené napájení ➯ obnovit

– porouchaná řídící jednotka ECC2 ➯ vyměnit

Příslušenství Obj. č.

rádiový modul  . . . . . . . . . . . . . . . . 2000108125

tyčová anténa  . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110895

anténa pro nástěnnou montáž. . . . 2000110896

aktivní anténa  . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110897

rozšiřovací modul  . . . . . . . . . . . . . 2000108124

nepřerušitelný zdroj napájení  . . . . 2000100977
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21. Chybový kód

Kód Význam

1 Systém byl restartován

2 Systém bude zastaven

3 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) 

4 Tepelná dezinfekce (TD) byla úspěšně dokončená.

5 Tepelná dezinfekce (TD) byla ukončená po výskytu chyby.

100 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 1.

110 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 1 nebyla potvrzená od všech 
modulů.

200 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 2.

210 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 2 nebyla potvrzená od všech 
nádržových modulů.

211 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 2 byla přerušená po překročení 
stanoveného času.

300 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 3.

310 Rychlé vyhřívání nebylo potvrzené od všech modulů EM.

311 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 3 byla přerušená po překročení 
stanoveného času.

312 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 3 nebyla potvrzená od všech nadří-
zených jednotek.

313 Nebylo možné zastavit rychlé vyhřívání.

400 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 4.

410 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 4 nebyla potvrzená od všech nadří-
zených modulů.

411 Nadřízená jednotka hlásí bezpečnostní přerušení.

450 Nadřízená jednotka hlásí ukončení (zápis s teplotou).

451 Modul EM hlásí ukončení rychlého vyhřívání

500 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 5 (byly ale zapsané jen 
skupinové starty).

501 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 5, skupina 1.

502 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 5, skupina 2.

503 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 5, skupina 3.

504 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 5, skupina 4.

505 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 5, skupina 5.

506 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 5, skupina 6.
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Kód Význam

507 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 5, skupina 7.

508 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 5, skupina 8.

509 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 5, doba opakovaného vyhřívání.

510 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 5 nebyla potvrzená od všech 
modulů EM dané skupiny.

511 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 5 byla přerušená po překročení 
stanoveného času v dané skupině.

512 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 5, nebylo potvrzené zastavení 
nádrže.

550 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 5, bylo zahájené zastavení nádrže.

600 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 6.

601 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 6, skupina 1.

602 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 6, skupina 2.

603 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 6, skupina 3.

604 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 6, skupina 4.

605 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 6, skupina 5.

606 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 6, skupina 6.

607 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 6, skupina 7.

608 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 6, skupina 8.

610 Nadřízená jednotka nepotvrdila fázi 6.

611 Moduly EM v aktuální skupině nepotvrdily fázi 6.

620 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 6, zahájení z důvodu přerušení.

650 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 6, potvrzené ochlazování nadří-
zeného modulu TD. 

651 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 6, ukončené ochlazování po 
bezpečnostním oknu.

700 Zahájení tepelné dezinfekce (TD) fáze 7 (návrat k normálnímu 
provozu).

710 Tepelná dezinfekce (TD) fáze 7, normální provoz nebyl potvrzený 
od všech modulů.

1000 Chyba sběrnice CAN Bus.

1001 Sběrnice CAN Bus je v pořádku.

1002 Byl zjištěný únik.

2036 Chyba sběrnice CAN Bus.

2037 Optické čidlo schází

2041 Magnetický ventil 1, přerušení kabelu
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Kód Význam

2042 Magnetický ventil 1, zkrat

2044 Magnetický ventil 2, přerušení kabelu

2045 Magnetický ventil 2, zkrat

2047 Podpětí

2061 Teplotní čidlo 1, přerušení kabelu

2062 Teplotní čidlo 2, přerušení kabelu

2068 Optické čidlo schází

2069 Teplotní čidlo 1, zkrat

2070 Teplotní čidlo 2, zkrat

2073 Optické čidlo schází

4000 Modul EM neposílá žádné údaje

4001 Modul EM opět posílá údaje
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0Suomi

ECC2 toiminto ohjain - A3000 open kanssa 
Ethernet-liitäntä, 230 V AC / 24 V DC
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1. Lyhenteet ja yksiköt

2. Merkkien selitys

Varoitus!
Huomioon ottamatta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai ruumiinvamman.

Huomio!
Huomioon ottamatta jättäminen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

☞ Tärkeää!

Huomioon ottamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.

☞ Hyödyllistä tietoa parhaaseen mahdolliseen työskentelyyn tuotteen parissa.

3. Takuu

Vastuu siirtyy yleisten toimitus- ja kauppaehtojen mukaisesti.
Käytä vain alkuperäisvaraosia!

4. Tärkeitä ohjeita

• Asennus, käyttöönotto ja huolto vain ammattilaisten tekemänä mukana toimitet-
tujen ohjeiden mukaan, jotka täyttävät lain määräykset ja yleisesti hyväksytyt 
tekniset normit.

• Pidä kiinni myös paikallisten vesi- ja energiantoimittajien liitäntäehdoista.

• Suojausluokan IP20 laitetta saa käyttää ainoastaan kuivissa tiloissa.

• Laitteeseen saa liittää vain suojausluokkaan III (SELV) kuuluvia laitteita.

EMC EMC-vaatimustenmukaisuus

RCD Residual Current Protective Device,
vikavirtasuojakytkin

SELV Safety Extra Low Voltage, pienvirtasuoja

UPS-varavirtajärjestelmä Keskeytymätön virransaanti

EA-nro Eurooppalainen tuotenumero

FAR-tilausnro Franke Aquarotter -tilausnumero

Muuntaminen 1 mm = 0,03937 tuumaa

1 tuuma = 25,4 mm

Kaikki kuvioissa ilmoitetut pituustiedot ovat millimetreinä (mm).
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• Takuuaikana tehtaalla asennettua lähtöjännitettä 24V ei saa muuttaa ilman 
Franke-Aquarotterin asiakaspalvelun lupaa.

• Suojaa sähköliittymä vikavirtasuojakytkimellä (RCD).

• Varmista jäähdytys. Jätä esteetön vähintään 15 mm ilmankulku rinnakkain 
asennettavien osien väliin.

• Pidätetään oikeus muutoksiin.

5. Käyttö

ECC2-Toiminto-ohjain - A3000 avoin Ethernet- ja CAN-väyläliitännöillä. AQUA 3000 
open sovittimien/järjestelmän elektronisten modulien kytkeminen virtalähdettä ja 
ulkoista ohjausta varten, esim. sovittimien asennus ja kommunikaatio. Asennetaan 
35 mm:n DIN-kiskoon sähkökaappiin paikan päällä, seinälle tai sähkönjakelukes-
kukseen sopivien VDE-säännösten mukaisesti.

Integroitujen digitaalisten LED:eillä varustettujen sisääntulojen funktiot - tilanäyttö:

– Lämpödesinfioinnin ohjaus

– Kollektiivisten vikailmoitusten kuittaus

– Ohjelman tilan vaihto (esim. yö- tai lomatila)

Integroitujen digitaalisten LED:eillä varustettujen potentiaalivapaiden ulostulojen 
funktiot - tilanäyttö:

– Lämpödesinfioinnin ohjaus

– Kollektiivisten vikailmoitusten näyttö

Tilastotietojen varastointi päivä- ja kellonaikatiedoin, saatavilla USB-liitännästä csv-
muodossa.

Lisätoimintoja voidaan asettaa web-selaimella:

– Siivouksen poiskytkentä

– Hygieniahuuhtelun vapautus

– Samanaikainen tukahduttaminen

– Seurausten hallinta

– Järjestelmän huuhtelu

– Virtausajan vähentäminen
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6. Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ensisijainen kytkentäsäädin (yksivaiheinen, 
pääasiallisesti tahdistettu asennusvirta Ethernet-
CAN-kytkimellä)

EMC: EN 61000-6-3 (päästöt)
EN 61000-6-2 (kohinansieto)

Sähköturvallisuus: EN60950

Tiiviysluokka IP20

Suojausluokka: I

Koestusjännite: 4,2 kV DC

Mitat L x K x S: 144 × 144 × 130 mm

Ympäristön lämpötila: -10°C – +60°C / 70°C 10 min ajan

Jäähdytys: luonnollinen lämmönvirtaus

Ilmankosteus: 100% suhteellinen kosteus
Käyttöönoton aikana ei saa olla kondensoitunutta 
kosteutta.

Varastointilämpötila: -40°C – +80°C

Pitkäaikainen varastointi: Laitteen kondensaattoreiden kunnossa pitämiseksi 
laite tulee kytkeä verkkovirtaan vähintään 5 minuu-
tiksi vähintään joka toinen vuosi.

Tulo

Tulo AC: Nimellisjännite 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

Mitoitusvirta: 0,6 A / 230 V AC

Ylijännitesuoja: Varistori tulovirtapiirissä

Liitännät: 3 ×1,5 mm²

Lähtö

Lähtö DC (SELV): Nimellisjännite 24 V DC
Väliltä 22 - 28 V (esiasetus 24 V)

Mitoitusvirta: 2,5 A / 24 V DC

Aaltoisuus: 150 mVpp (/ 20 MHz)

Vaikutusaste: 89%

Virranrajoitus: alkaen 1,1 × Imitoitus

Liitännät: WAGO-monipistokejärjestelmä Sarja 734 maks. 1,5 mm²

Digitaaliliitännät

Liitäntämahdollisuudet: Ethernet, USB 2.0, UPS

Liitännät: WAGO-monipistokejärjestelmä Sarja 734 maks. 1,5 mm²
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7. Erityispiirteet

• Kaukosisääntulo vaihtovirralle

• huoltovapaa

• tyhjäkäynnin kestävä

• oikosulkuvapaa

• tulo- ja lähtöpuoli suojattu sisäisellä sulakkeella

• lähtöpuoli suojattu sähköisellä U/I-säätimellä

• lähtöjännite säädettävissä

• tehtaalla säädetty lähtöjännite 24 V kytkettävissä rinnakkain

☞ Takuuaikana tehtaalla asennettua lähtöjännitettä 24 V ei saa muuttaa ilman Franke-
Aquarotterin asiakaspalvelun lupaa.

• Seuranta integroidun Ethernet-CAN-moduulin kautta

• Liitäntämahdollisuus UPS:hen

• USB-liitäntä offline-tiedonsiirtoa varten PC:lle, RJ45-liitin 10/100 Mbit standardi-
Ethernet PC:lle tai kiinteistöverkkoon

• Liitännät vaihtoehtoisille laajennusmoduleille (I/O) ja radiomodulille (GSM)

• GLT-liitäntä (toimitilajohtaminen) tietoprotokollien BacNet - IP, KNX - IP, ModBus - 
TCP ja OPC kautta mahdollinen

• Asennusverkon visualisointi ja parametrointi integroidun näytön tai web-selaimen 
kautta

8. Mitat

9. Liitännät

1 USB-tikun paikka (päivitykset ja tilastojen tallennus)

2 RJ45-liitin tiedonvaihtoon
(LAN ja GLT (toimitilajohtaminen)

3 Huoltoliitin RS232

4 Järjestelmäliitynnät (Käyttöjännite ja CAN-väyläliityntä; maks. 32:lle laitteelle)

5 Pistokepaikka UPS-virransyöttöä varten (vaihtoehtoinen)

6 Pistokepaikka radiomodulia varten (vaihtoehtoinen)

7 Pistokepaikka laajennusmodulia varten (vaihtoehtoinen)

8 Verkkoliitäntä

9 Liitynnät sisäänmenoja ja ulostuloja varten (lisätoiminto)

10 Näyttö menu-painikkeilla (katso luku 12.)
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Sisääntulot
Sisääntulo 1 ... Terminen desinfiointi
Sisääntulo 2 ... Termisen desinfioinnin lopetus
Sisääntulo 3 ... Kuittauslähdöt
Sisääntulo 4 ... Kytkentäohjelma

Lähdöt
Lähtö 1 ... Terminen desinfiointi aktiivinen
Lähtö 2 ... Terminen desinfiointi

Lopetus (manuaalinen)
Lähtö 3 ... Terminen desinfiointi 

Turvakeskeytys
Lähtö 4 ... Kollektiiviset vikailmoitukset
RD ... red (punainen)
BU ... blue (sininen)
WH ... white (valkoinen)
BK ... black (musta)

10. Liitynnät

SELV-virtalähde ja tietoväylä (järjestelmäkaapeli)

Pinni Signaali Taso Virta Toiminto

1 Data-L ±0,2 V DC - 
±5 V DC Tietoväylä väyläsaa-

rekkeelle2 Data-H ±0,2 V DC - 
±5 V DC

3 GND 0 V DC Paikka väyläalueelle 
viennille

4 24 V 24 V DC 2,5 A Syöttöjännitteen vienti 
väyläalueelle

5 Data-L ±0,2 V DC - 
±5 V DC Tietoväylä väyläsaa-

rekkeelle6 Data-H ±0,2 V DC - 
±5 V DC

7 GND 0 V DC Paikka väyläalueelle 
viennille

8 24 V 24 V DC 2,5 A Syöttöjännitteen vienti 
väyläalueelle
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UPS (paristomoduli)

Tehdasasetukset:
Digitaalitulot IN1:stä IN4:ään (Input) ja 
digitaalilähdöt OUT1:stä OUT2:een (Output)

Toiminto:
Lämpödesinfioinnin aloituskäsky

☞ Yhteyden tulee olla suljettuna vähintään 5 s ja korkeintaan 2 minuuttia

Toiminto:
Lämpödesinfioinnin lopetus

☞ Käynnistyy yhdellä impulssilla.

• Terminen desinfiointi pysäytetään.

• Kuluu vähintään 30 s varmistusaika, ennen kuin laitteet on huuhdeltu ja ne sen 
jälkeen taas siirtyvät normaalitoimintaan. Toiminnon läpivienti kirjautuu „ei onnis-
tunut“.

• Laitteet aloittavat jäähdytysvaiheen

Toiminto:
Kuittauslähtö

☞ Käynnistyy yhdellä impulssilla

• Kaikki digitaaliset lähdöt nollataan.

Pinni Signaali Taso Virta Toiminto

1 UPS-
varavirtajär-
jestelmä 

LOW (matala)  UPS kytketty

HIGH (korkea) UPS ei kytkettyä

2 GND Paikka

3 24 V 24 V DC 2,5 A Syöttöjännitteen 
vienti väyläalueelle

Pinni: Signaali: Taso toiminnassa:

Input 1 IN1 LOW (matala)

Pinni: Signaali: Taso toiminnassa:

Input 2 IN2 LOW (matala)

Pinni: Signaali: Taso toiminnassa:

Input 3 IN3 LOW (matala)
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Toiminto:
Vyöhykekytkentä
esim.: kesä-/talviaika, päivä-/yötoiminto tai huone varattu/ei varattu.

☞ Sisääntulo voidaan yhdistää kytkimellä, kellokytkimellä tai kytkentälaitetta 
koskettamalla (GLT-kosketus (toimitilajohtaminen)).

• Toiminta riippuu ohjelmatunnisteen (ID) sisällöstä elektroniikkamodulissa. 

Toiminto:
Relekontakti 48 V DC/1A ja 240 V AC/2 A
Termiselle desinfioinnille valittu.

☞ Normaali toiminto: Pysyvä „PÄÄLLÄ“ (EIN) lämpödesinfioinnin aikana

• Katso kuittaus IN3:sta

Toiminto:
Relekontakti 48 V DC/1A ja 240 V AC/2 A
Termiselle desinfioinnille valittu.

☞ Normaali toiminto: Pysyvästi „PÄÄLLÄ“ kun terminen desinfiointi keskeytettiin 
manuaalisesti.

• Katso kuittaus IN3:sta

Pinni: Signaali: Taso toiminnassa:

Input 4 IN4 HIGH–vyöhyke A
LOW–vyöhyke B

Pinni: Signaali:

OUTPUT1 OUT1

Pinni: Signaali:

OUTPUT2 OUT2
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Toiminto:
Relekontakti 48 V DC/1A ja 240 V AC/2 A
Termiselle desinfioinnille valittu.

☞ Normaali toiminto: Pysyvästi „PÄÄLLÄ“ kun järjestelmä keskeytti termisen 
desinfioinnin.

• Katso kuittaus IN3:sta

Toiminto:
Relekontakti 48 V DC/1A ja 240 V AC/2 A
Kollektiivisille vikailmoituksille valittu.

☞ Normaali toiminto: Pysyvästi "PÄÄLLÄ", kun vikailmoitus annettu.

• Katso kuittaus IN3:sta

11. Asennus

☞ Asennettaessa useampia laitteita jätä esteetön vähintään 15 mm ilmankulku 
rinnakkain asennettavien osien väliin.

☞ Kiinnitä ECC-2-toiminto-ohjain (1) kiskoon.

11.1 Lukitse alempi reuna (3) kiskoon.

11.2 Nosta ECC2-toiminto-ohjainta.

11.3 Lukitse ylempi reuna (2) kiskoon.

11.4 Kiinnitä järjestelmäkaapeli (4).

Kiinnitä sisään- ja ulostulokaapeli (5)

☞ Sisään-/ulostulokaapelin poikkileikkaus voi olla korkeintaan 1,5 mm².

11.5 Kuori sisään-/ulostulokaapelin päistä 8 mm.

☞ Laita taipuisiin kaapelinpäihin johdinpäähylsyt.

11.6 Kytke sisään-/ulostulokaapeli liityntäpaikkojen mukaan (katso luku 9.).

11.7 Kytke halutut lisälaitteet.

11.8 Kytke virtajohto pistorasiaan.

• Käyttöjännitteen kytkemisen jälkeen näytöllä näkyy aloitusruutu

Pinni: Signaali:

OUTPUT3 OUT3

Pinni: Signaali:

OUTPUT4 OUT4
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12. Näyttö menu-painikkeilla 

Peruuta, peruu käyttäjän toiminnan tai 
liikkuu yhden menutason taaksepäin

Kursori ylös, liikkuu valikossa yhden rivin 
ylös

Kursori alas, liikkuu valikossa yhden rivin 
alas

Kursori oikealle, liikkuu valikossa 

Kursori vasemmalle, liikkuu valikossa 

Syötä, syötä arvo tai siirry valikossa 
eteenpäin
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13. Käyttöoikeudet/salasanat

Käyttöoikeustaso
Monitoiminnallisessa virtalähdeohjaimessa on eri käyttöoikeustasoja käyttöpara-
metrien tarkasteluun ja muuttamiseen:

Salasanan syöttö (PIN)

Käyttöoikeustasojen nollaus
Käyttöoikeustaso on nollattava jos on esim. suojauduttava luvatonta käyttöä 
vastaan.

☞ Jos ohjauspaneelia ei käytetä 4:ään minuuttiin, nollautuu käyttöoikeustaso 
automaattisesti.

13.4  Paina painiketta  n. 3:n sekunnin ajan.

• Käyttöoikeustaso on nollattu tasolle henkilökohtainen.

Taso henkilökohtainen Ei salasanaa, vain tiettyjen parametrien katseluun

Taso teknikko Asiakas/käyttäjäsalasana - muuta, tallenna jne. 
kaikki käyttöoikeudet 
Salasana on 5-numeroinen koodi.

13.1 Paina painiketta .

13.2 Aseta halutut numerot painikkeilla  
ja .

13.3 Siirry seuraavaan kohtaan painik-
keella .

☞ Kun oikea PIN on syötetty näytetään päävalikko. Jos syötetään väärä numero, 
pysyy näyttö 'Syötä PIN'-tilassa.

PIN

0 0 0 0 0
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14. Näyttö tasolla henkilökohtainen

Käyttöjännitteen kytkemisen jälkeen 
näytetään aloitusruutu

14.1 Siirry halutulle sivulle painikkeilla  
ja .

Sivu 1
Näyttää montako varustetta on 
kytketty ja käytössä.
esim.: 8 10:stä kytketystä varus-
teesta on käytössä

Sivu 2
Näyttää varusteiden käyttöjännitteen.

Sivu 3
Näyttää 

– montako vikailmoitusta on 
tallennettu.

– viimeiset 5 vikailmoitusta sisäl-
tävät päivän, kellonajan ja 
vikakoodin (katso luku 21.).

Sivu 4
Näyttää ECC-2-toiminto-ohjaimen 
asennetun järjestelmäohjelmiston 
versionumeron.

Sivu 5
Näyttää ECC2-toiminto-ohjaimen 
laite- ja verkkotunnisteet.

ECC2 ECC-Nimi

22.1.2013

14:21

Valikko

Sivu 1 Moduli
Varusteet

8/10

Sivu 2 Jännite

24.63V

Sivu 3 Viat (9)
22.01.2013 13:43 1000
22.01.2013 13:39 1
22.01.2013 13:36 1
21.1.2013 7:50 1
18.1.2013 8:52 1

Sivu 4 Versio
Versio x.xx

Sivu 5 Staattinen IP
IP 10.222.48.226
NM 255.255.0.0
GW 10.222.0.50
DNS
MAC 00-04-A3-87-3D-B5
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15. Asetukset taso teknikko

15.1 Anna PIN (katso luku 13.).

• Näytetään päävalikko.

15.2 Siirry haluttuun valikkoon painikkeilla 
 ja .

15.3 Varmista painikkeella .

• Haluttu valikko aukeaa.

Verkkoasetukset

15.4 Valitse valikko „Verkkoasetukset“.

15.5 Valitse haluttu numero painikkeilla  
ja .

15.6 Valitse haluttu numeronäppäimistö 
painikkeilla  ja .

15.7 Syötä haluttu numero painikkeilla  
ja .

15.8 Varmista painikkeella .

• Syöte tallennetaan.

• Päävalikko aukeaa.

tai

Paina painiketta .

• Syötettä ei tallenneta.

• Päävalikko aukeaa.

Päävalikko
Verkkoasetukset
Päivä-/aikaformaatti
Aseta päivä/aika
Lämpötila
Uudelleenkäynnistys

OKKeskeytä

Verkkoasetukset
IP 010.222.048.222
NM 255.000.000.000
GW 010.222.000.050
DNS 255.000.000.000

OKKeskeytä
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Päivä-/aikaformaatti

15.9 Valitse valikko „Päivä-/aikaformaatti“.

15.10 Valitse haluttu formaatti painikkeilla 
 ja .

15.11 Paina painiketta .

15.12 Aseta haluttu formaatti painikkeilla 
 ja .

15.13 Varmista painikkeella .

• Syöte tallennetaan.

• Päävalikko aukeaa.

tai

Paina painiketta .

• Syötettä ei tallenneta.

• Päävalikko aukeaa.

Aseta päivä/aika

15.14 Valitse valikko „Aseta päivä/aika“.

15.15 Valitse päivän ja ajan väliltä painik-
keilla  ja .

15.16 Paina painiketta .

15.17 Aseta haluttu päivä ja aika painikkeill 
 ja .

15.18 Varmista painikkeella .

• Syöte tallennetaan.

• Päävalikko aukeaa.

tai

Paina painiketta .

• Syötettä ei tallenneta.

• Päävalikko aukeaa.

Päivä-/aikaformaatti
Päivä   PP.KK.VVVV
24h-formaatti
Kesäaika

OKKeskeytä

Aseta päivä/aika
Päivä 21.01.2013
Aika 15:21

OKKeskeytä
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16. Käynnistä verkkosovellus

16.1 Käynnistä verkkoon kytketty PC.

16.2 Valitse Internet-selain.

16.3 Syötä ECC2-toiminto-ohjaimen IP-osoite selaimen osoitepalkkiin.

16.4 Syötä käyttäjä ja salasana.

16.5 Klikkaa „Kirjaudu“.

Lämpötila/yksikkö (sähköiselle ryhmä-
termostaatille)

15.19 Valitse valikko „Lämpötila“.

15.20 Valitse yksikkö tai haluttu sekoitin 
painikkeilla  ja .

15.21 Paina painiketta .

15.22 Aseta haluttu yksikkö ja lämpötila 
painikkeilla  ja .

15.23 Varmista painikkeella .

• Syöte tallennetaan.

• Päävalikko aukeaa.

tai

Paina painiketta .

• Syötettä ei tallenneta.

• Päävalikko aukeaa.

ECC2-toiminto-ohjaimen uudelleen-
käynnistys

15.24 Valitse valikko „Uudelleenkäyn-
nistys“.

• ECC2-toiminto-ohjain käynnistyy 
uudelleen.

Lämpötila/yksikkö
°C/°F °C
Sekoitin 1 65,0°C
Sekoitin 2 65,0°C
Sekoitin 3 65,0°C

OKKeskeytä
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17. Liitäntäesimerkki

A: maks. 200 m järjestelmäkaapelia tai maks. 32 laitetta yhteisteholla maks. 60 W
B: Ethernet
C: Päätevastus
D: Verkkovirta 250 V AC
Vedä virtajohto pääkytkimeen tai sulakkeeseen

RD ... red (punainen)
BU ... blue (sininen)
WH ... white (valkoinen)
BK ... black (musta)

18. UPS

Kun UPS on liitetty, tunnistaa ECC2-ohjausyksikkö automaattisesti UPS:n. UPS:n 
tarkistus tapahtuu joka 25. tunti. Kontrolli tapahtuu katkaisemalla oma syöttöjännite 
5 s ajaksi. Järjestelmä siirtyy sitten UPS:lle. Tällöin ECC2-ohjausyksikkö mittaa 
jännitteen. Jos jännite on alle 22 V, se näytetään näytöllä.

19. Häiriönpoisto

Mikäli häiriö ei ole poistettavissa tai sitä ei ole vianpoistotaulukossa, ilmoittakaa siitä 
asiakaspalveluumme!

20. Tarvike

Häiriö Syy Korjaustoimenpide

lähtöjännitettä ei 
saada, näyttö ei syty

– jännitteensaanti keskeytynyt ➯ Tilanne korjataan

– ECC2-toiminto-ohjaimen vika ➯ Vaihda

Tarvike Järjestysnum.

Radiomoduli  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000108125

Sauva-antenni . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110895

Seinäantenni . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110896

Aktiiviantenni . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000110897

Jatkomoduli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000108124

UPS-virtalähde  . . . . . . . . . . . . . . . 2000100977
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21. Vikakoodit

Koodi Merkitys

1 Järjestelmä käynnistettiin

2 Järjestelmä sammutetaan

3 Aloita TD 

4 TD suoritettu onnistuneesti

5 TD suoritettiin virheen jälkeen

100 Aloita TD vaihe 1

110 TD vaihe 1 ei varmistettu kaikissa moduuleissa

200 Aloita TD vaihe 2

210 TD vaihe 2 ei varmistettu kaikissa tankkimoduuleissa

211 TD vaihe 2 keskeytetty, timeout

300 Aloita TD vaihe 3

310 Pikakuumennus ei varmistettu kaikissa EM:issä

311 TD vaihe 3 keskeytetty, timeout

312 TD vaihe 3 ei kaikkien masterien varmistama

313 Pikakuumennusta ei voitu pysäyttää

400 Aloita TD vaihe 4

410 TD vaihe 4 ei varmistettu kaikissa master-moduuleissa

411 Master ilmoittaa turvallisuusuhasta

450 Master ilmoittaa päättymisestä (loki ja lämpötila)

451 EM ilmoittaa pikakuumennus päättynyt

500 Aloita TD vaihe 5 (ainoastaan ryhmästartit kirjataan)

501 TD vaihe 5 ryhmä 1 aloitettu

502 TD vaihe 5 ryhmä 2 aloitettu

503 TD vaihe 5 ryhmä 3 aloitettu

504 TD vaihe 5 ryhmä 4 aloitettu

505 TD vaihe 5 ryhmä 5 aloitettu

506 TD vaihe 5 ryhmä 6 aloitettu

507 TD vaihe 5 ryhmä 7 aloitettu

508 TD vaihe 5 ryhmä 8 aloitettu

509 TD vaihe 5 uudelleenlämmitysaika

510 TD vaihe 5 ei kaikkien ryhmän EM:ien varmistama

511 TD vaihe 5 keskeytetty, timeout ryhmässä

512 TD vaihe 5 tankki seis ei varmistettu

550 TD vaihe 5 tankki seis aloitettu

600 Aloita TD vaihe 6

601 TD vaihe 6 ryhmä 1 aloitettu
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Koodi Merkitys

602 TD vaihe 6 ryhmä 2 aloitettu

603 TD vaihe 6 ryhmä 3 aloitettu

604 TD vaihe 6 ryhmä 4 aloitettu

605 TD vaihe 6 ryhmä 5 aloitettu

606 TD vaihe 6 ryhmä 6 aloitettu

607 TD vaihe 6 ryhmä 7 aloitettu

608 TD vaihe 6 ryhmä 8 aloitettu

610 Master ei ole varmistanut vaihetta 6

611 EM:t tosiasiallisessa ryhmässä eivät ole varmistaneet vaihetta 6

620 TD vaihe 6 aloitettu keskeytyksen takia

650 TD vaihe 6 TD master moduulin jäähdytys varmistettu

651 TD vaihe 6 jäähdytys lopetettu turvaikkunan jälkeen

700 TD vaihe 7 aloitettu (paluu normaalikäyttöön)

710 TD vaihe 7 normaalikäyttö ei varmistettu kaikissa moduuleissa

1000 CAN-väylän vika

1001 CAN-väylä ok

1002 Vuoto havaittu

2036 CAN-väylän vika

2037 Optisen anturin vika

2041 Magneettiventtiili1 kaapelirikko

2042 Magneettiventtiili1 oikosulku

2044 Magneettiventtiili2 kaapelirikko

2045 Magneettiventtiili2 oikosulku

2047 Alijännite

2061 Lämpöanturi 1 kaapelirikko

2062 Lämpöanturi 2 kaapelirikko

2068 Optisen anturin vika

2069 Lämpöanturi 1 oikosulku

2070 Lämpöanturi 2 oikosulku

2073 Optisen sensorin vika

4000 EM ei lähetä tietoja

4001 EM lähettää jälleen tietoja
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Функциональный контроллер ECC2 A3000 open с 
портом Ethernet, 230 В перем. тока/24 В пост. тока
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1. Сокращения и единицы измерения

2. Объяснение условных знаков

Предупреждение!
Несоблюдение данного указания может привести к опасности для жизни или 
телесным повреждениям.

Внимание!
Несоблюдение данного указания может привести к материальному ущербу.

☞ Важно!

Несоблюдение данного указания может привести к неполадкам в работе 
изделия.

☞ Полезная информация по оптимальному обращению с изделием.

3. Гарантия

Производитель несет ответственность в соответствии с Общими условиями 
поставки и заключения торговых сделок.
Используйте только оригинальные запчасти!

ЭМС Электромагнитная совместимость

RCD (УЗО-Д) Residual Current Protective Device,
устройство защитного отключения по диффе-
ренциальному току

SELV (БСНН) Safety Extra Low Voltage, безопасное сверх-
низкое напряжение

ИБП Источник бесперебойного питания

EAN Европейский артикульный номер

№ для заказа FAR Номер для заказа Franke Aquarotter

Перевод из одной 
системы мер в другую

1 мм = 0,03937 дюйма

1 дюйм = 25,4 мм

Все значения длины на рисунках указаны в миллиметрах.
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4. Важные указания

• Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должен 
выполнять только специалист в соответствии с прилагаемой инструкцией, 
предписаниями законов и общепризнанными правилами техники безопа-
сности.

• Соблюдайте технические условия подключения местных предприятий, 
отвечающих за водоснабжение и энергоснабжение.

• В соответствии со степенью защиты IP 20 устройство разрешается эксплуа-
тировать только в сухих помещениях.

• К устройству разрешается подключать только электрооборудование класса 
защиты III (БСНН).

• В течение гарантийного срока заводскую настройку выходного напряжения 
24 В разрешается изменять только сотрудникам сервисной службы фирмы 
Franke Aquarotter.

• Защитите электроподключение с помощью устройства защитного отклю-
чения по дифференциальному току (УЗО-Д).

• Обеспечьте охлаждение. Для беспрепятственной подачи воздуха 
необходимо соблюдать минимальное расстояние 15 мм до соседних узлов.

• Право на внесение изменений сохраняется.

5. Применение

Функциональный контроллер ECC2 A3000 open с портом Ethernet и подклю-
чением к шине CAN. Для подключения арматуры/модулей системной 
электроники AQUA 3000 open с целью обеспечения питания и внешнего управ-
ления, в частности настройки арматуры и связи. Для монтажа на 35-миллиме-
тровой стандартной шине в распределительном шкафу, предоставленном 
заказчиком, для настенного монтажа или использования в электрической 
распределительной системе согласно действующим предписаниям VDE.

Функции встроенных цифровых входов со светодиодной индикацией 
состояния:

– управление термической дезинфекцией;

– квитирование сводных сообщений о неполадках;

– переключение между режимами (например, «ночь» или «каникулы»).

Функции встроенных цифровых выходов со свободным потенциалом со свето-
диодной индикацией состояния:

– управление термической дезинфекцией;

– отображение сводных сообщений о неполадках.
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Данные статистики с указанием даты и времени можно загрузить через 
интерфейс USB в формате CSV.

Дополнительные функции, настраиваемые с помощью браузера:

– выключение очистки;

– активация гигиенического смыва;

– блокировка синхронности;

– следящее управление;

– смыв в пределах всей системы;

– сокращение времени подачи.

6. Технические данные

Группа продуктов: Первичный стабилизатор напряжения импуль-
сного типа (однофазный, первичный импульсный 
встроенный источник питания с адаптером 
Ethernet-CAN)

ЭМС: EN 61000-6-3 (излучение помех)
EN 61000-6-2 (помехоустойчивость)

Электробезопасность: EN 60950

Степень защиты: IP 20

Класс защиты: I

Испытательное напря-
жение:

4,2 кВ пост. тока

Размеры Ш × В × Г 144 × 144 × 130 мм

Температура 
окружающей среды:

от -10°C до +60°C/70°C на 10 мин

Охлаждение: Естественная конвекция

Влажность воздуха: отн., 100%
При вводе в эксплуатацию конденсация должна 
отсутствовать.

Температура хранения: от -40°C до +80°C

Длительное хранение: Для сохранности конденсаторов не реже, чем 
через каждые 2 года на устройство необходимо 
подавать сетевое напряжение в течение как 
минимум 5 минут.

Вход

Вход перем. тока: расчетное напряжение 100-240 В перем. тока/50-
60 Гц

Расчетный ток: 0,6 А при 230 В перем. тока
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7. Особые характеристики

• Широкодиапазонный вход для переменного тока

• Не требует техобслуживания

• Имеет защиту от холостого хода

• Имеет защиту от коротких замыканий

• Со стороны входа и выхода защищен внутренним предохранителем

• Со стороны выхода защищен электронной системой регулирования напря-
жения/тока

• Регулируемое выходное напряжение

• С параллельным переключением при заводской настройке выходного напря-
жения 24 В

☞ В течение гарантийного срока заводскую настройку выходного напряжения 
24 В разрешается изменять только сотрудникам сервисной службы.

• Контроль с помощью встроенного модуля Ethernet-CAN

• Возможность подключения ИБП

• Интерфейс USB для передачи данных на ПК в режиме офлайн, разъем RJ45 
для обеспечения связи по стандартному протоколу Ethernet со скоростью 10/
100 Мбит для ПК или сети здания

Защита от перенапря-
жения:

Варистор во входной цепи

Разъемы: 3 ×1,5 мм²

Выход

Выход пост. тока 
(БСНН):

расчетное напряжение 24 В пост. тока
Диапазон 22-28 В (предустановлено 24 В)

Расчетный ток: 2,5 А при 24 В пост. тока

Пульсация: 150 мВпп (при 20 МГц)

КПД: 89%

Ограничение тока: С 1,1 × Iрасчетный
Разъемы: Мультиштекерная система фирмы WAGO, серия 

734, для макс. 1,5 мм²

Цифровые разъемы

Возможности подклю-
чения:

Ethernet, USB 2.0, ИБП

Разъемы: Мультиштекерная система фирмы WAGO, серия 
734, для макс. 1,5 мм²
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• Интерфейсы для опционального модуля расширения (I/O) и радиомодуля 
(GSM)

• Возможна привязка системы управления оборудованием здания (GLT) 
посредством протоколов передачи данных BacNet-IP, KNX-IP, ModBus-TCP и 
OPC

• Отображение и настройка параметров сети арматуры с помощью встро-
енного дисплея или браузера

8. Размеры

9. Разъемы

1 Разъем для USB-накопителя (для обновления и сохранения статистики)

2 Интерфейс RJ45 для обмена данными
(по локальной сети и с GLT)

3 Сервисный интерфейс RS232

4 Разъемы для системных кабелей (рабочее напряжение и система на базе шины CAN; макс. 32 устройства)

5 Гнездо для ИБП (опция)

6 Гнездо для радиомодуля (опция)

7 Гнездо для модуля расширения (опция)

8 Гнездо подключения к сети

9 Разъемы для входов и выходов (дополнительные функции)

10 Дисплей с кнопками меню (см. главу 12.)

Входы
Вход 1 … Термическая дезинфекция
Вход 2 … Отмена термической дезинфекции
Вход 3 … Квитирование выходов
Вход 4 … Переключение режима

Выходы
Выход 1 … Термическая дезинфекция активна
Выход 2 … Отмена термической

дезинфекции (вручную)
Выход 3 … Отмена термической 

дезинфекции системой безопасности
Выход 4 … Сводные сообщения о неполадках
RD … red (красный)
BU … blue (синий)
WH … white (белый)
BK … black (черный)
81



Z
M

I_
0

0
1

_2
0

0
01

0
8

12
3

-Z
A

3O
P

00
11

_
#

S
R

U
_#

A
Q

U
_

#
V

1.
fm
10. Назначение выводов

Источник питания БСНН и шина данных (системный кабель)

ИБП (аккумуляторный модуль)

Заводские настройки:
Цифровые входы IN1-IN4 (Input) и 
цифровые выходы OUT1-OUT2 (Output)

Вывод Сигнал Уровень Ток Назначение

1 Data-L от ±0,2 В пост. тока 
до ±5 В пост. тока Шина данных для 

островка шины2 Data-H от ±0,2 В пост. тока 
до ±5 В пост. тока

3 GND 0 В пост. тока Эталон для 
островка шины со 
шлейфованием

4 24 В 24 В пост. тока 2,5 А Напряжение 
питания для 
островка шины со 
шлейфованием

5 Data-L от ±0,2 В пост. тока 
до ±5 В пост. тока Шина данных для 

островка шины6 Data-H от ±0,2 В пост. тока 
до ±5 В пост. тока

7 GND 0 В пост. тока Эталон для 
островка шины со 
шлейфованием

8 24 В 24 В пост. тока 2,5 А Напряжение 
питания для 
островка шины со 
шлейфованием

Вывод Сигнал Уровень Ток Назначение

1 ИБП LOW  ИБП подключен

HIGH ИБП не подключен

2 GND Эталон

3 24 В 24 В пост
. тока

2,5 А Напряжение питания для 
островка шины со 
шлейфованием
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Назначение:
Команда запуска термической дезинфекции

☞ Контакт должен быть замкнут минимум 5 с и максимум 2 минуты.

Назначение:
отмена термической дезинфекции

☞ Активируется с помощью импульса.

• Термическая дезинфекция отменяется.

• Безопасный промежуток времени до начала промывки арматуры и переклю-
чения установки в нормальный режим, составляет не менее 30 с. Процедура 
протоколируется как «незавершенная».

• Устройства переходят на этап охлаждения.

Назначение:
квитирование выходов

☞ Активируется с помощью импульса.

• Происходит сброс всех цифровых выходов.

Назначение:
Переключение зон,
например, для: летнего/зимнего времени, дневного/ночного режима или 
занятости/незанятости туалетной/ванной комнаты.

☞ Вход можно соединить с выключателем, таймером или контактом автома-
тизированной системы управления зданиями.

• Функция зависит от содержимого идентификатора программы в электронных модулях. 

Вывод: Сигнал: Уровень для функции:

Input 1 IN1 LOW

Вывод: Сигнал: Уровень для функции:

Input 2 IN2 LOW

Вывод: Сигнал: Уровень для функции:

Input 3 IN3 LOW

Вывод: Сигнал: Уровень для функции:

Input 4 IN4 HIGH–зона A
LOW–зона B
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Назначение:
Релейные контакты 48 В пост. тока/1 А и 240 В перем. тока/2 А
закреплены за термической дезинфекцией.

☞ Нормальное функционирование: постоянно «ВКЛ.» в течение времени 
выполнения термической дезинфекции.

• Квитирование: см. IN3.

Назначение:
Релейные контакты 48 В пост. тока/1 А и 240 В перем. тока/2 А
закреплены за термической дезинфекцией.

☞ Нормальное функционирование: постоянно «ВКЛ.», если термическая 
дезинфекция отменена вручную.

• Квитирование: см. IN3.

Назначение:
Релейные контакты 48 В пост. тока/1 А и 240 В перем. тока/2 А
закреплены за термической дезинфекцией.

☞ Нормальное функционирование: постоянно «ВКЛ.», если термическая 
дезинфекция отменена системой.

• Квитирование: см. IN3.

Назначение:
Релейные контакты 48 В пост. тока/1 А и 240 В перем. тока/2 А
отведены под сводные сообщения о неполадках.

☞ Нормальное функционирование: постоянно «ВКЛ.» при наличии 
сообщения о неполадке.

• Квитирование: см. IN3.

Вывод: Сигнал:

OUTPUT1 OUT1

Вывод: Сигнал:

OUTPUT2 OUT2

Вывод: Сигнал:

OUTPUT3 OUT3

Вывод: Сигнал:

OUTPUT4 OUT4
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11. Монтаж

☞ При монтаже нескольких устройств для беспрепятственной подачи воздуха 
необходимо соблюдать минимальное расстояние 15 мм до соседних узлов.

☞ Закрепите функциональный контроллер ECC2 (1) на шине.

11.1 Защелкните в шине нижнюю кромку (3).

11.2 Нажмите на функциональный контроллер ECC2 по направлению вверх.

11.3 Защелкните в шине верхнюю кромку (2).

11.4 Подсоедините системный кабель (4).

Подключение кабелей входов и выходов (5)

☞ Поперечное сечение кабелей входов и выходов должно составлять не более 1,5 мм.

11.5 Зачистите концы кабелей входов и выходов на 8 мм.

☞ Установите на гибкие электрические кабели гильзы для оконцевания жил.

11.6 Подключите кабели входов и выходов в соответствии с назначением выводов (см. главу 9.).

11.7 Подключите требуемые опциональные устройства.

11.8 Вставьте сетевую вилку в розетку.

• После появления рабочего напряжения на дисплее появится стартовое 
изображение

12. Дисплей с кнопками меню

Отмена — используется для отмены 
любой операции или возврата на 
предыдущий уровень меню

Вверх — используется для переме-
щения по меню вверх по одной строке

Вниз — используется для перемещения 
по меню вниз по одной строке

Вправо — используется для переме-
щения по меню 

Влево — используется для переме-
щения по меню 

Ввод — используется для принятия 
значения или перехода на опреде-
ленный уровень меню
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13. Права доступа/пароли

Уровень доступа
Для просмотра и изменения рабочих параметров в системе управления много-
функционального сетевого блока питания предусмотрены разные уровни 
доступа:

Ввод пароля (PIN)

Сброс уровня доступа
Сброс уровня доступа необходим, например, когда необходимо принять меры 
во избежание несанкционированного доступа к системе управления после 
работы с ней на уровне техника.

☞ Если пульт системы управления не используется больше 4 минут, сброс уровня 
доступа происходит автоматически.

13.4  Нажмите кнопку  и удерживайте ее прим. 3 с.

• Уровень доступа сброшен до уровня «Персонал».

Уровень «Персонал» Пароль не нужен, возможен только просмотр 
некоторых параметров

Уровень «Техник» Пароль для клиента/эксплуатационника, 
возможно изменение, сохранение всех прав 
доступа и т. д. 
Пароли представляют собой 5-значные 
числовые коды.

13.1 Нажмите кнопку .

13.2 Настройте нужную цифру с 

помощью кнопок  и .

13.3 Перейдите к следующей цифре с 

помощью кнопки .

☞ После успешного ввода PIN-кода на дисплее отображается главное меню. 
Если пароль введен неправильно, надпись «Введите PIN-код:» останется на 
дисплее.

PIN

0 0 0 0 0
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14. Вывод данных на уровне «Персонал»

После появления рабочего напряжения 
появится стартовое изображение

14.1 Выберите нужную страницу с 

помощью кнопок  и .

Страница 1
Тут видно, сколько арматур 
подключено и работает.
например: 8 из 10 подключенных 
арматур работает

Страница 2
Тут отображается рабочее напря-
жение арматуры.

Страница 3
Тут 

– отображается количество сохра-
ненных сообщений об ошибках.

– отображаются последние 5 
сообщений об ошибках с датой, 
временем и кодом ошибки 
(см. главу 21.).

Страница 4
Тут отображается версия 
системного ПО, установленного на 
функциональном контроллере 
ECC2.

Страница 5
Тут отображаются идентифи-
каторы устройств и сетевые 
идентификаторы функцио-
нального контроллера ECC2.

ECC2 Название ECC

22.01.2013

14:21

Меню

Страница 1 Модули
Арматура

8/10

Страница 2 Напряжение

24,63 В

Страница 3 Ошибки (9)
22.01.2013 13:43 1000
22.01.2013 13:39 1
22.01.2013 13:36 1
21.01.2013 07:50 1
18.01.2013 08:52 1

Страница 4 Версия
Версия x.xx

Страница 5 Статический IP
IP 10.222.48.226
NM 255.255.0.0
GW 10.222.0.50
DNS
MAC 00-04-A3-87-3D-B5
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15. Настройки на уровне «Техник»

15.1 Введите PIN-код (см. главу 13.).

• Появится главное меню.

15.2 Выберите нужное меню с помощью 

кнопок  и .

15.3 Подтвердите свой выбор с 

помощью кнопки .

• Откроется выбранное меню.

Конфигурация сети

15.4 Выберите меню «Конфиг. сети».

15.5 Выберите требуемый номер с 

помощью кнопок  и .

15.6 Выберите требуемый блок с 

помощью кнопок  и .

15.7 Настройте требуемое время с 

помощью кнопок  и .

15.8 Подтвердите свой выбор с 

помощью кнопки .

• Данные сохранятся.

• Откроется главное меню.

Или

Нажмите кнопку .

• Данные не сохранятся.

• Откроется главное меню.

Главное меню
Конфиг. сети
Формат даты/времени
Настройка даты/времени
Температура
Перезапуск

OKОтмена

Конфигурация сети
IP 010.222.048.222
NM 255.000.000.000
GW 010.222.000.050
DNS 255.000.000.000

OKОтмена
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Формат даты/времени

15.9 Выберите меню «Формат даты/
времени».

15.10Выберите требуемый формат с 
помощью кнопок  и .

15.11 Нажмите кнопку .

15.12Настройте требуемый формат с 
помощью кнопок  и .

15.13Подтвердите свой выбор с 
помощью кнопки .

• Данные сохранятся.

• Откроется главное меню.

Или

Нажмите кнопку .

• Данные не сохранятся.

• Откроется главное меню.

Настройка даты/времени

15.14Выберите меню «Настройка даты/
времени».

15.15Выберите дату или время с 
помощью кнопок  и .

15.16Нажмите кнопку .

15.17Настройте требуемую дату или 
требуемое время с помощью 
кнопок  и .

15.18Подтвердите свой выбор с 
помощью кнопки .

• Данные сохранятся.

• Откроется главное меню.

Или

Нажмите кнопку .

• Данные не сохранятся.

• Откроется главное меню.

Формат даты/времени
Дата ДД.ММ.ГГГГ
24 ч
Летнее время

OKОтмена

Настройка даты/времени
Дата 21.01.2013
Время 15:

21

OKОтмена
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16. Запуск веб-приложения

16.1 Запустите ПК, подключенный к сети.

16.2 Откройте браузер.

16.3 Введите IP функционального контроллера ECC2 в адресную строку браузера.

16.4 Введите имя пользователя и пароль.

16.5 Нажмите кнопку «Вход».

Температура/единица (для 
электронного группового термо-
стата)

15.19Выберите меню «Температура».

15.20Выберите единицу или требуемый 
смеситель с помощью кнопок  и 

.

15.21Нажмите кнопку .

15.22Настройте требуемую единицу или 
температуру с помощью кнопок  
и .

15.23Подтвердите свой выбор с 
помощью кнопки .

• Данные сохранятся.

• Откроется главное меню.

Или

Нажмите кнопку .

• Данные не сохранятся.

• Откроется главное меню.

Перезагрузка функционального 
контроллера ECC2

15.24Выберите меню «Перезапуск».

• Начнется перезагрузка функцио-
нального контроллера  ECC2.

Температура/единица
°C/°F °C
Смеситель 1 65,0°C
Смеситель 2 65,0°C
Смеситель 3 65,0°C

OKОтмена
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17. Пример подключения

A: системный кабель макс. 200 м или макс. 32 арматуры общей мощностью 
макс. 60 Вт
B: Ethernet
C: Нагрузочный резистор
D: Сеть, 250 В перем. тока
Проведите сетевой кабель через главный выключатель или предохранитель

RD … red (красный)
BU … blue (синий)
WH … white (белый)
BK … black (черный)

18. ИБП

При подключенном ИБП функциональный контроллер ECC2 автоматически 
распознает ИБП. Затем через каждые 25 часов выполняется контроль ИБП. 
Контроль осуществляется путем выключения собственного источника питания 
на 5 с. Система работает от ИБП. При этом функциональный контроллер ECC2 
измеряет напряжение. Если напряжение составляет меньше 22 В, сообщение 
об этом отображается на дисплее.

19. Устранение неисправностей

Если неисправность не удается устранить, или она не указана в главе «Устра-
нение неисправностей», обратитесь в нашу сервисную службу!

20. Принадлежности

Неисправность Причина Способ устранения

нет выходного напря-
жения, дисплей не 
светится

– Подача напряжения питания 
прервана

➯ Восстановить

– Функциональный контроллер 
ECC2 неисправен

➯ Заменить

Принадлежности № для заказа

Радиомодуль . . . . . . . . . . . . . . . . 2000108125

Штыревая антенна  . . . . . . . . . . . 2000110895

Настенная антенна  . . . . . . . . . . . 2000110896

Активная антенна  . . . . . . . . . . . . 2000110897

Модуль расширения  . . . . . . . . . . 2000108124

ИБП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000100977
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21. Коды ошибок

Код Значение

1 Система запущена

2 Система выключается

3 Запуск ТД 

4 ТД успешно завершена

5 ТД завершена после ошибки

100 Запуск ТД, этап 1

110 ТД этап 1 подтверждена не всеми модулями

200 Запуск ТД, этап 2

210 ТД этап 2 подтверждена всеми модулями резервуаров

211 ТД этап 2 прервана по тайм-ауту

300 Запуск ТД, этап 3

310 Быстрый нагрев подтвержден не всеми EM

311 ТД этап 3 прервана по тайм-ауту

312 ТД этап 3 подтверждена не всеми модулями Master

313 Не удалось остановить быстрый нагрев

400 Запуск ТД, этап 4

410 ТД этап 4 подтверждена не всеми модулями Master

411 Модуль Master сообщает об отмене операции системой 
безопасности

450 Модуль Master сообщает о завершении операции (протокол с 
температурой)

451 EM сообщает о завершении быстрого нагрева

500 Запуск ТД этапа 5 (протоколируются только групповые 
запуски)

501 ТД этап 5 запущена для группы 1

502 ТД этап 5 запущена для группы 2

503 ТД этап 5 запущена для группы 3

504 ТД этап 5 запущена для группы 4

505 ТД этап 5 запущена для группы 5

506 ТД этап 5 запущена для группы 6

507 ТД этап 5 запущена для группы 7

508 ТД этап 5 запущена для группы 8

509 ТД этап 5, время повторного нагрева

510 ТД этап 5 подтверждена не всеми EM группы

511 ТД этап 5 прервана по тайм-ауту в группе

512 ТД этап 5, остановка работы резервуара не подтверждена

550 ТД этап 5, остановка работы резервуара запущена
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Код Значение

600 Запуск ТД, этап 6

601 ТД этап 6 запущена для группы 1

602 ТД этап 6 запущена для группы 2

603 ТД этап 6 запущена для группы 3

604 ТД этап 6 запущена для группы 4

605 ТД этап 6 запущена для группы 5

606 ТД этап 6 запущена для группы 6

607 ТД этап 6 запущена для группы 7

608 ТД этап 6 запущена для группы 8

610 Модуль Master не подтвердил этап 6

611 EM в текущей группе не подтвердили этап 6

620 ТД этап 6 запущена из-за отмены

650 ТД этап 6, подтверждено охлаждение модулей Master

651 ТД этап 6, завершено охлаждение после перерыва, 
вызванного системой безопасности

700 ТД этап 7 начата (возвращение к нормальному режиму 
работы)

710 ТД этап 7, нормальный режим работы подтвержден не всеми 
модулями

1000 Ошибка шины CAN

1001 Шина CAN в норме

1002 Обнаружена утечка

2036 Ошибка шины CAN

2037 Отсутствует оптический датчик

2041 Обрыв кабеля электромагнитного клапана 1

2042 Короткое замыкание электромагнитного клапана 1

2044 Обрыв кабеля электромагнитного клапана 2

2045 Короткое замыкание электромагнитного клапана 2

2047 Недостаточное напряжение

2061 Обрыв кабеля датчика температуры 1

2062 Обрыв кабеля датчика температуры 2

2068 Отсутствует оптический датчик

2069 Короткое замыкание датчика температуры 1

2070 Короткое замыкание датчика температуры 2

2073 Отсутствует оптический датчик

4000 EM не отправляет данные

4001 EM снова отправляет данные
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ALG
SARL BFIX 
Résidence Chaabani 
Val d‘Hydra part N°06-C Hydra 08 
DZ-16035 HYDRA-ALGER / Algeria
t: +213 (0)21 60 13 60
e: customer@bfi xgroupe.com

AUS
PR Kitchen and Washroom Systems Pty Ltd
83 Bangholme Road
Dandenong South VIC 3175
t: +61 (0)3 9700 9100
e: info@prks.com.au

AUT
Franke GmbH
Oberer Achdamm 52
6971 Hard / Austria
t: +43 (0)5574 6735 0
e: ws-info.at@franke.com

BEL
Franke N.V.
Ring 10
9400 Ninove / Belgium
t: +32 (0)54 310130
e: ws-info.be@franke.com

CAN
Franke Kindred Canada Limited
1000 Franke Kindred Road
Midland, Ontario L4R 4K9 / Canada
t: +1 855 446 5663
e: ws-info.ca@franke.com

CZE
Franke Aquarotter GmbH
Parkstrasse 1 - 5
14974 Ludwigsfelde / Germany
t: +420 281 090 429
e: ws-info.cz@franke.com

EGY
Franke Kitchen Systems Egypt S.A.E.  
1st Industrial Zone
6th October City, Cairo / Egypt
t: +202 3828 0000 
e: ws-info.eg@franke.com

FIN / SWE / NOR / DEN / EST
Franke Finland Oy
Vartiokuja 1
76850 Naarajaervi / Finland
t: +358 (0)15 3411 1
e: ws-info.fi @franke.com

FRA
Franke GmbH
Oberer Achdamm 52
6971 Hard / Autriche
t: 0800 909 216
e: ws-info.fr@franke.com

GBR / IRL
Franke Sissons Ltd.
Carrwood Road
Chesterfi eld S41 9QB / United Kingdom
t: +44 (0)1246 450 255
e: ws-info.uk@franke.com

GBR 
Dart Valley Systems Ltd.
Kemmings Close. Long Road, 
Paignton TQ4 7TW / United Kingdom
t: +44 (0)1803 529 021
e: sales@dartvalley.co.uk

GER
Franke Aquarotter GmbH
Parkstrasse 1 - 5
14974 Ludwigsfelde / Germany
t: +49 (0)3378 818 0
e: ws-info.de@franke.com

GEO
Franke Caucasus Ltd.
7, Agladze Street
Tbilisi, 0154 / Georgia
t: +995 (0)32 2351672
e: info@franke-ge.com

ITA
Franke GmbH
Oberer Achdamm 52
6971 Hard / Austria
t: 800 789233
e: ws-info.it@franke.com

NED
Franke N.V.
Ring 10
9400 Ninove / Belgium
t: +31 (0)492 72 82 24
e: ws-info.nl@franke.com

POL
Franke Aquarotter GmbH
Parkstrasse 1-5
14974 Ludwigsfelde / Germany
t: +48 (0) 22 711 61 17
e: ws-info.pl@franke.com

POR
Franke Portugal S.A.
Estrada de Talaíde, Edifi cio 3, Cruzamento 
de Sao Marcos, 2735-531 Cacém / Portugal
t: +351 (0)21 426 9670
e: ws-info.pt@franke.com

RSA
Franke Kitchen Systems (Pty) Ltd.
1194 South Coast Road
4060 Mobeni / South Africa  ZAF
t: +27 (0)31 450 6300
e: ws-info.za@franke.com

RUS
Franke Neva GmbH
Volgogradsky prospect, 43 building 3
109316 Moscow / Russia
t: +7 495 225 56 58
e:  fs-info.ru@franke.com

SLO
Barjans d.o.o.
Pod Hruševco 20
1360 Vrhnika / Slovenia
t: +386 (0)1 750 66 40
e: info@barjans.si

SUI
Franke Washroom Systems AG
Franke-Strasse 9, Postfach 237
4663 Aarburg / Switzerland
t: +41 (0)62 787 3131
e: ws-info.ch@franke.com

SVK
INGEMA s.r.o.
Močarianska 1
071 01 Michalovce / Slovakia
t: +421 (0)56 640 36 12
e: ingema@ingema.sk

TUN
HANDASSA GROUP
48 Av. Taieb Mhiri Imm. Les Jasmins apt. n°5.
2080 Ariana / Tunisia
t : +216 (0)71 702 272
e: info@handassagroup.com.tn

TUR
Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve 
Tic. A.S
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Tembelova Alanı 3500 sokak No: 3503
Gebze, Kocaeli / Turkiye
t: +90 (0)262 644 6595
e: ws-info.tr@franke.com

UAE
Franke L.L.C
P.O. Box 14511
Ras Al Khaimah / United Arab Emirates
t: +971 (0)7 2034 700 
e: ws-info.ae@franke.com

USA
Franke Kindred Canada Limited
1000 Franke Kindred Road
Midland, Ontario L4R 4K9 / Canada
t:+1 855 526 0503
e: commercial-info.us@franke.com

Other East-European Countries
(HU/RO/BG/CRO/SRB/BIH/UKR)
Franke Aquarotter GmbH
Parkstrasse 1 - 5
14974 Ludwigsfelde / Germany
t: +49 (0)3378 818 0
e: ws-info.de@franke.com

Other Countries:
Franke GmbH
Oberer Achdamm 52
6971 Hard / Austria
t: +43 (0)5574 6735 0
e: ws-info.int@franke.com
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